
PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI

KULLANICILAR ‹Ç‹N
Bu birimi do¤ru ve güvenli olarak çal flt rmak için, kullanmadan önce
bu iflletme talimatlar n mutlaka okuyun

• fiirketimizdeki gelifltirme faaliyetlerinden dolay ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin
de¤ifltirilme hakk taraf m zda sakl d r.

• Anma de¤erleri için TS EN 814-3 / TS EN 255-4 de T1 iklim flartlar ile tarif edilen koflullar esas
al nm flt r.

• ‹ç ve d fl ortam s cakl klar n n standartlarda esas al nan d ¤e erlerin d fl na ç kmas durumunda
kliman z n s tma ve so¤utma kapasitelerinin etkilenmesi do¤ald r.

• Ürünün üzer nde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen di¤er bas l dokümanlarda
beyan edilen de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de¤erlerdir. Bu
de¤erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de¤iflebilir.

• Sat n alm fl oldu¤unuz ürünün kullan m ömrü 10 y ld r. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.

• Ürünün montaj için KlimaPlus A.fi. yetkili servisine / bayisine baflvurunuz

‹Ç ÜN‹TE MODELLER‹

PCA-RP MODELLERİ PEAD-RP MODELLERİ PLA-RP MODELLERİ PSA-RP MODELLERİ

Türkçe

PLA-RP35 BA(1)(#2-3)(UK)

PEAD-RP50EA
PEAD-RP60EA

PEAD-RP71EA

PEAD- RP100EA (2)

PEAD- RP125EA

PEAD- RP140EA

PCA-RP50GA(#1)(2)

PCA-RP71KA

PCA-RP60GA(#1)(2)

PCA-RP71GA(#1)(2)

PCA-RP100GA(#1)(2)

PCA-RP125GA(#1)(2)

PCA-RP140GA(#1)(2)

PCA-RP100KA

PCA-RP125KA

PCA-RP140KA

PCA-RP50KA

PCA-RP60KA

PEAD- RP35EA (2)

PEAD-RP50JA(L)

PEAD-RP60J A(L)

PEAD-RP71J A(L)

PEAD- RP100JA(L)

PEAD- RP125JA(L)

PEAD- RP140JA(L)

PEAD- RP35JA(L)

PLA-RP50BA(1)(#2-3)(UK)

PLA-RP60BA(1)(#2-3)(UK)

PLA-RP71BA(#2-3)(UK)

PLA-RP71BA(1)(UK)

PLA-RP100BA(1)(UK)

PLA-RP100(#2-3)(UK)

PLA-RP125BA(1)(UK)

PLA-RP125BA(#2-3)(UK)

PLA-RP140BA(#2-3)(UK)

PSA-RP71GA(#1)

PSA-RP7100GA(#1)

PSA-RP125GA(#1)

PSA-RP140GA(#1)



LANABBA⁄ ‹L‹R DIfi ÜN‹TE MODELLER‹

Tüm modellerimiz için geçerlidir.
(PCA-PEAD-PLA-PSA)
*1:PCA modelerine uygun değildir.

PEAD/PCA/PLA
modellerimiz için geçerlidir.

PEAD-PLA modellerimiz için geçerlidir.
*2:PLA modelerine uygun değildir.

PUH-P71VHA(1)(UK)
PUH-P71YHA(1)(UK)
PUH-P100VHA(1)(UK)
PUH-P100YHA(1)(UK)
PUH-P125YHA(1)(UK)
PUH-P140YHA(1)(UK)
PUHZ-P100VHA(1-2-3)(UK)
PUHZ-P125VHA(1-2-3)(UK)
PUHZ-P140VHA(1-2-3)(UK)
PUHZ-RP35VHA(1-2-3)*1

PUHZ-RP50VHA(1-2-4)
PUHZ-RP60VHA(1-2-4)
PUHZ-RP71VHA(1-2-4)
PUHZ-RP100(V)(Y)HA(1-2-4)
PUHZ-RP125(V)(Y)HA(1-2-4)
PUHZ-RP140(V)(Y)HA(1-2-4)

 
PUHZ-RP100VKA(YKA)
PUHZ-RP125VKA(YKA)
PUHZ-RP140VKA(YKA)
SUZ-KA60VA(1)(R2) (TH)
SUZ-KA71VA(1) (TH)
SUZ-KA50VA(1) (TH)
MXZ-3A54VA(E1-E2-E3-E4-E5-E6)
MXZ-4A71VA(E1-E2-E3-E4-E5-E6)
MXZ-4A80VA(E1-E2)
MXZ-5A100VA(E1-E2)
MXZ-8A140VA(1-2-3)

 
SUZ-KA35VA(1) (TH)
PUHZ-HRP71VHA(1-2)*2

PUHZ-HRP100(Y)HA(1-2)
PUHZ-HRP125YHA(1-2)
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İçindekiler

s Üniteyi monte etmeden önce “Güvenlik Önlemleri”nin
hepsini okumalısınız.

s Güvenlikle ilgili çok önemli noktalar “Güvenlik
Önlemleri”nde açıklanmıştır. Lütfen bunlara kesinlikle
uyunuz.

s Lütfen sisteme bağlamadan önce elektrik kurumuna
haber verin veya onayını alın.

1. Güvenlik Önlemleri

Metinde kullanılan simgeler
 Uyarı:

Kullanıcı açısından yaralanma veya ölüm tehlikesinin önüne geçmek
için alınması gereken önlemleri açıklar.

 Dikkat:
Cihazın  hasar görmesini önlemek için alınması gereken önlemleri açıklar.

Resimlerde kullanılan simgeler
: Topraklanması gereken parçaları gösterir.

 Uyar›:
• Bu cihaz kullanıcı tarafından monte edilmelidir. Satıcıdan veya başka

bir yetkili şirketten cihazı monte etmesini isteyiniz. Eğer cihaz doğru
monte edilmezse su kaçağı, elektrik çarpması veya yangın söz
konusu olabilir.

• Ünitenin üzerine hiçbir şey yerleştirmeyiniz veya koymayınız.
• Cihazın üzerine su sıçratmayınız ve elleriniz ıslakken üniteye

dokunmayınız. Elektrik çarpabilir.
• Cihazın yakınında yanıcı gaz püskürtmeyiniz. Bu, yangına yol

açabilir.
• Cihazdan çıkan havayla temasa gelebilecekleri yerlere gaz sobası

veya başka açık alevli cihaz koymayınız. Bu, yanmanın tam olarak
gerçekleşememesine yol açabilir.

• Dış ünite çalışırken ön paneli veya vantilatör mahfazasını
yerlerinden çıkarmayınız.

• Aşırı derecede anormal gürültü veya titreşim saptarsanız, cihazı
durdurunuz, elektrik şalterini kapatınız ve cihazı aldığınız şirketle
temasa geçiniz.

• Cihazın giriş veya çıkışlarına asla parmaklarınızı veya değnek vb.
şeyleri sokmayınız.

• Tuhaf bir koku duyarsanız cihazı kullanmayınız. Elektrik şalterini
kapatıp yetkili satıcıya danışınız. Bunun yapılmaması, arızaya,
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

• Bu klima çocuklar veya zihnen ehliyetsiz kimseler tarafından
gözetimsiz KULLANILMAMALIDIR.

• Küçük çocuklar gözetim altında bulundurularak klimayla
oynamalarına imkân verilmemelidir.

• E¤er soğutucu gazı dışarı püskürür veya kaçak yaparsa klima cihazını
durdurunuz; odayı iyice havalandırınız ve yetkili satıcınızla temasa geçiniz.

2. Parça adları

İç Ünite

PLA-RP·AA (2) PKA-RP·GAL PKA-RP·FAL PCA-RP·GA
PLH-P·AAH PKH-P·GALH PKH-P·FALH PCH-P·GAH

kamasab 4kamasab 2kamasab 4kamasab 4ıralamaşa naF
kitamoto ılmınılaSkitamoto ılmınılaSkitamoto ılmınılaSkitamoto ılmınıılaSenavreP

ellEellEellE–aragzI
rümö nuzUlamroNlamroNrümö nuzUertliF

Filtre temizleme göstergesi 2.500 Saat 100 Saat 100 Saat 2.500 Saat

PCA-RP·HA PSA-RP·GA PMH-P·BA
PSH-P·GAH

kamasab 4kamasab 2kamasab 2ıralamaşa naF
kitamoto ılmınılaSellEellEenavreP

ellEkitamoto ılmınılaSellEaragzI
lamroNrümö nuzUğaYertliF

Filtre temizleme göstergesi 100 Saat 2.500 Saat 100 Saat

PEAD-RP·EA (2) PEAD-RP·GA
PEHD-P·EAH

kamasab 2kamasab 2ıralamaşa naF
––enavreP
––aragzI
––ertliF
––isegretsög emelzimet ertliF

7. Diğer İşlevler ................................................................... 11

8. İşlev seçimi ..................................................................... 12-14
9. Kablosuz Uzaktan Kumanda İçin Acil İşletim ................. 15
10. Bakım ve temizleme ....................................................... 16
11. Arızanın bulunması ve giderilmesi .................................. 17-18
12. Spesifikasyonları ............................................................. 19
13.  İç Üniteler ....................................................................... 20
14.  Dış Üniteler  ...................................................................  21-22

 Dikkat:
• Düğmelere basmak için sivri nesneler kullanmayınız; bu, uzaktan

kumanda ünitesini zedeleyebilir.
• Dış ve iç ünitelerin giriş ve çıkışlarının önünü asla kapatmayınız

veya örtmeyiniz.

Cihazın atılması
Cihazı atmanız gerektiği zaman yetkili satıcınıza danışınız.

Not (WEEE için işaret)

Bu sembol işareti sadece AB ülkeleri içindir.
Bu sembol işareti, direktif 2002/96/EC Madde 10 Kullanıcı bilgileri ve Ek IV’e tabidir.
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2. Parça adlar›

� PLA-RP·AA (2)/PLH-P·AAH
4 yollu Kaset

Hava ç›k›fl›

� PCA-RP·GA/PCH-P·GAH
Tavana As›l›

� PKA-RP·GAL/PKH-P·GALH
Split

� PMH-P·BA
1 yollu Kaset

� PKA-RP·FAL/PKH-P·FALH
Split

� PCA-RP·HA
Mutfak

� PSA-RP·GA/PSH-P·GAH
Yer

� PEAD-RP·EA (2)/PEHD-P·EAH
PEAD-RP·GA

Gizli Tavan

Filtre Hava girifli

Izgara Hava ç›k›fl›

Pervane

Hava girifli
Filtre

Izgara

Hava ç›k›fl›

Pervane

Hava girifli Filtre

Izgara

Hava ç›k›fl›

Pervane

Filtre

Hava girifli

Izgara
Hava ç›k›fl›

Pervane

Filtre

Hava girifli

Izgara Hava ç›k›fl›

Pervane

Pervane

Hava ç›k›fl›
Izgara

Ya¤ filtresi
(Hava girifli)

Filtre

Filtre

Hava girifli

Pervane

Uzaktan
kumanda
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� kablolu uzaktan kumanda için

PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

Not:
� “PLEASE WAIT” (LÜTFEN BEKLEY‹N) mesaj›

Bu mesaj, iç mekan ünitesine güç verildi¤inde veya ünite bir güç kesintisinden ç›k›yorsa yaklafl›k 3 dakika süre ile görüntülenir.
� “NOT AVAILABLE” (MEVCUT DE⁄‹L) mesaj›

Bu mesaj, iç ünitede olmayan bir iflleve ait bir dü¤meye bast›¤›n›zda görüntülenir.
De¤iflik model birden fazla iç mekan ünitesini çal›flt›rmak için tek bir uzaktan kumanda kullan›l›yorsa iç mekan ünitelerinden herhangi birinin ilgili
iflleve sahip olmas› durumunda bu mesaj görüntülenmeyecektir.

2. Parça adlar›

Bütünleflik s›cakl›k sensörü

Gösterge Bölümü

Burada aç›klama amac›yla,
göstergenin tüm k›s›mlar›
›fl›kland›r›lm›fl gösterilmektedir.
Çal›flt›rma s›ras›nda, sadece ilgili
ö¤eler ›fl›kland›r›l›r.

˚F˚C

˚F˚C

ERROR CODE
AFTER

TIMER
TIME SUN MON TUE WED THU FRI SAT

ON

OFF

Hr

AFTER

FILTER
FUNCTION

ONLY1Hr.

WEEKLY
SIMPLE

AUTO OFF

O anki iflletimi belirtir
‹flletim modunu, vb. gösterir.
* Çok dilde gösterge

desteklenmektedir.

“Centrally Controlled”
göstergesi
Uzaktan kumandan›n çal›flmas›n›n
ama kontrol taraf›ndan devre d›fl›
b›rak›ld›¤›n› gösterir.

“Timer Is Off” göstergesi
Zamanlay›c›n›n devre d›fl›
oldu¤unu gösterir.

S›cakl›k Ayar›
Hedef s›cakl›¤› gösterir.

Haftan›n Günü
Haftan›n hangi günündeyseniz, o günü gösterir.

Saat/Zamanlay›c› Göstergesi
Basit veya Otomatik Kapanma zamanlay›c›s›
ayarlanmam›flsa, o anki saati gösterir.
Basit veya Otomatik Kapanma zamanlay›c›s›
ayarlanm›flsa, kalan süreyi gösterir.

“Sensor” göstergesi
Uzak sensörü kullan›ld›¤›nda görünür.

“Locked” göstergesi
Uzaktan kumanda dü¤melerinin kilitli
oldu¤unu gösterir.

“Clean The Filter” göstergesi
Filtrenin temizlenme zaman›n›n
geldi¤ini gösterir.

Zamanlay›c› göstergeleri
‹lgili zamanlay›c› ayarland›¤›nda
gösterge görünür.

Yukar›/Afla¤› Hava Yönü
göstergesi

 göstergesi hava ak›m› ç›k›fl
yönünü gösterir.

“One Hour Only” göstergesi
SO⁄UTMA veya KURUTMA
modunda hava ak›m› zay›f ve afla¤›
do¤ru olarak ayarlanm›flsa
görünür. (‹flletim modele göre
farkl›l›k gösterir.)
Gösterge bir saat sonra kapan›r ve
hava ak›m yönü de de¤iflir.

Ortam S›cakl›¤› göstergesi
Ortam s›cakl›¤›n› gösterir. Oda
s›cakl›¤› gösterge aral›¤› 8-39 °C
’dir. S›cakl›k 8 °C ’den az veya
39 °C ’den fazla ise gösterge yan›p
sönecektir.

Izgara göstergesi
Sal›n›m ›zgaras›n›n hareketini
gösterir. Izgara sabitse görünmez.

 (Power On göstergesi)
Cihaz›n aç›k oldu¤unu gösterir.

Fan H›z göstergesi
Seçilen fan h›z›n› gösterir.

Havaland›rma göstergesi
Cihaz Havaland›rma modunda
çal›fl›rken görünür.

Kumanda Bölümü

S›cakl›k Ayarlama dü¤meleri

   Afla¤›

   Yukar›

Zamanlay›c› Menü dü¤mesi
(Monitör/Ayar dü¤mesi)

Mod dü¤mesi
(Dönüfl dü¤mesi)

Zaman Ayarlama dü¤meleri

  Geri

  ‹leri

Zamanlay›c› Açma/
Kapama dü¤mesi
(Gün Ayar› dü¤mesi)

Kapa¤›n
aç›lmas›

ON/OFF dü¤mesi

Fan H›z› dü¤mesi

Filtre  dü¤mesi
(  dü¤me)

Test Çal›flt›rma dü¤mesi

Kontrol dü¤mesi
(Temizleme dü¤mesi)

Hava Ak›m› Yukar›/
Afla¤› dü¤mesi

Izgara dü¤mesi
(  ‹flletim dü¤mesi)

Önceki iflletim
numaras›na.

Havaland›rma dü¤mesi
(  ‹flletim dü¤mesi)

Sonraki iflletim
numaras›na.
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� kablosuz uzaktan kumanda için

� D›fl ünite

Güç

Toprak

Servis Paneli

‹ç-D›fl Mekan
Ba¤lant› kablosu

So¤utucu
Borular

2. Parça adlar›

ON/ OFF dü¤mesi

Fan H›z› dü¤mesi (Fan h›z›n› de¤ifltirir)

Test Çal›flt›rma dü¤mesi

Uzaktan kumanda göstergesi

Hava ak›m› dü¤mesi (afla¤›/yukar›
hava ak›m› yönünü de¤ifltirir)

Izgara dü¤mesi (Sa¤/sol hava ak›m yönünü de¤ifltirir)

S›cakl›k Ayarlama dü¤meleri

Mod dü¤mesi (‹flletim modunu de¤ifltirir)
Zaman Ayarlama dü¤mesi  (Saati ayarlar)

Zamanlay›c› Kapatma dü¤mesi

Zamanlay›c› Açma dü¤mesi

‹letim alan›

‹letim Göstergesi

Zamanlay›c› göstergesi

‹flletim alanlar›

Saat dü¤mesi

Dakika dü¤mesi

Reset (S›f›rla) dü¤mesi

Kontrol dü¤mesi

� Kablosuz uzaktan kumanda cihaz›n› kullan›rken kumanday› iç mekan ünitesindeki al›c›ya
do¤ru yöneltin.

� Uzaktan kumanda, iç mekan ünitesine güç verildikten yaklafl›k iki dakika sonra çal›flt›r›l›rsa
iç mekan ünitesi bafllang›çtaki otomatik kontrolü yapt›¤› için iki defa sesli uyar› verebilir.

� ‹ç mekan ünitesi uzaktan kumandadan yay›lan sinyalin al›nd›¤›n› teyit etmek için sesli uyar›
verir. Sinyaller, ünitenin 45° sa¤ ve solundaki alanda üniteye do¤ru direkt bir hattan yaklafl›k
7 metre mesafeye kadar al›nabilir. Ancak floresan ›fl›klar ve güçlü ›fl›k gibi ayd›nlatma, iç
mekan ünitesinin sinyal alma kabiliyetini etkileyebilir.

� ‹ç mekan ünitesindeki al›c›n›n yak›n›ndaki iflletim lambas› yan›p sönüyorsa ünitenin kontrol
edilmesi gerekmektedir. Servis için sat›c›n›za dan›fl›n.

� Uzaktan kumanday› dikkatli kullan›n! Uzaktan kumanday› düflürmeyin ve güçlü darbelere
maruz b›rakmay›n. Bunun yan› s›ra uzaktan kumanday› ›slatmay›n ve yüksek nemlilikteki
mekanlarda b›rakmay›n.

� Uzaktan kumanday› yanl›fl bir yere koymamak için uzaktan kumandayla beraber verilen
tutaca¤› duvara monte edin ve kumanday› kulland›ktan sonra tutaca¤a b›rakt›¤›n›zdan emin
olun.

Pil takma/de¤ifltirme

1. Üst kapa¤› yerinden ç›kart›n, iki adet AAA boy
pili yerlefltirin ve üst kapa¤› kapat›n.

1

2

3

2. Reset (S›f›rla) dü¤mesine bas›n.

Üst kapak

‹ki adet AAA boy pil
Önce pillerin negatif
(–)uçlar›n› yerlefltirin.
Pilleri do¤ru yönde
(+, –) yerlefltirin!

Reset (S›f›rla)
dü¤mesine sivri uçlu
bir nesne ile bas›n.

* Bilgilendirme amac›yla göstergede
görülen tüm ö¤eler gösterilmifltir.

* Reset (S›f›rla) dü¤mesine bas›ld›¤›nda
tüm ö¤eler görüntülenir.
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Not:
‹fllev Seçiminde saat devre d›fl› b›rak›lm›flsa, gün ve saat görünmez.

˚C

˚C

TIME SUN

PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

2 4

9

1

A

1. Göstergenin görünmesi için  veya  Saat Ayar› A dü¤mesine bas›n 2.
2. Günü ayarlamak için, Zamanlay›c› Aç›k/Kapal› (Günü Ayarla) dü¤mesine

9 bas›n.
* Her bas›l›flta gün gösterildi¤i gibi ilerler 3 : Sun → Mon → … → Fri →

Sat.
3. Saati ayarlamak için gereken Saat Ayar dü¤mesine A bas›n.

* Dü¤meyi bas›l› tuttukça, saat (4) önce dakika, sonra on dakika, sonra
da bir saatlik aral›klarla artar.

4. 2. ve 3. ad›mlarda uygun ayarlar› yapt›ktan sonra, de¤erleri kilitlemek
için Filtre  dü¤mesine 4 bas›n.

TIME SUN2

3

4

4. Haftan›n Günü ve Saati Ayarlama

˚C

˚C

PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

2

7

2

3
3

8

6

4

5

8

7

1

1

5

6

Mod
S›cakl›k ayar›
Fan h›z›

Hava ak›m› yukar›/afla¤›

Uzaktan Kumanda ayarlar›
Son ayar
Son ayar
Son ayar

COOL veya DRY
Mod HEAT

FAN

Yatay ç›k›fl
Son ayar
Yatay ç›k›fl

2

5

6

1

2 6

5

3

3

7

7

5.1. Açma/kapama
<Çal›flt›rmay› Bafllatmak ‹çin>
�  ON/OFF dü¤mesine 1 bas›n.

• AÇIK lambas› 1 ve gösterge alan› ›fl›¤› yanar.
Not:
� Ünite yeniden bafllat›ld›¤›nda, bafllang›ç ayarlar› afla¤›daki gibi olur.

<Ekran Türleri>
Ekran dili Türkçeye ayarlanamamaktad›r. Bu sebeple, bu kitapç›ktaki
ekranlarda ilk ayarlanan dil, ‹ngilizce görünmektedir.
� ‹fllev Seçimi: Uzaktan kumandada yap›labilen ifllevler ve

aral›klar› ayarlar (zamanlay›c› ifllevleri, iflletim
s›n›rlamalar›, vb.)

� Gün/Saat Ayar›: Haftan›n hangi günündeyseniz, o günü veya
o anki saati ayarlar.

� Standart Kontrol Ekranlar›:Klima sisteminin iflletim durumunu gösterir ve
ayarlar.

� Zamanlay›c› Monitörü: O anda ayarl› olan zamanlay›c›y› gösterir
(haftal›k zamanlay›c›, basit zamanlay›c› veya
Otomatik Kapanma zamanlay›c›s›)

� Zamanlay›c› Ayar›: Zamanlay›c›lardan birinin çal›flmas›n› ayarlar
(haftal›k zamanlay›c›, basit zamanlay›c› veya
Otomatik Kapanma zamanlay›c›s›).

<Ekran› de¤ifltirme>
Buraya gitmek için A : Mod dü¤mesini bas›l› tutarak Zamanlay›c› Açma/

Kapama dü¤mesine 2 saniye bas›n.
Buraya gitmek için B : Zamanlay›c› Menü dü¤mesine bas›n.
Buraya gitmek için C : Mod dü¤mesine (Dönüfl dü¤mesi) bas›n.
Buraya gitmek için D : Saat Ayar› dü¤melerinden birine (  veya )

bas›n.

˚F˚C

TIMER
MON

OFF

WEEKLY

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

WEEKLY

˚F˚C

˚C

TIME SUN

OFF ON

A D C

B C

B

3. Ekran Konfigürasyonu

5. Çal›flma

‹fllev Seçimi Gün/Saat Ayar›

Standart Kontrol Ekranlar›

Zamanlay›c› Monitörü Zamanlay›c› Ayar›

Haftan›n Günü ve Saat
göstergesi Saat Ayar›

Haftan›n Günü Ayar›
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5. Çal›flma

<Çal›flmay› Durdurmak ‹çin>
� ON/OFF dü¤mesine 1 tekrar bas›n.

• AÇIK lambas› 1 ve gösterge alan› ›fl›¤› söner.

Not:
Çal›flma s›ras›nda cihaz› kapatt›ktan hemen sonra ON/OFF (açma/kapama)
dü¤mesine bassan›z bile klima cihaz› yaklafl›k üç dakika süreyle çal›flmaya
bafllamaz. Bunun amac› cihaz›n içaksam›n›n hasar görmesini önlemektir.

5.2. Mode select
� Çal›flma modu ( ) dü¤mesine 2 basarak çal›flma modunu

seçin 2.

So¤utma modu

Kurutma modu

Fan modu

Is›tma modu

Otomatik (so¤utma/›s›tma) mod

 Havaland›rma modu
Yaln›zca afla¤›daki durumda görünür

Kablolu uzaktan kumanda kullan›l›r
LOSSNAY ba¤l›

Çok sistemli klimalar için bilgiler (D›fl mekan ünitesi:
MXZ serisi)
sssssÇok sistemli klima (D›fl mekan ünitesi: MXZ serisi), iki veya daha

fazla iç mekan ünitesini bir d›fl mekan ünitesi ile ba¤layabilir.
Kapasiteye göre iki veya daha fazla ünite efl zamanl› olarak
çal›flabilir.

• ‹ki veya daha fazla iç mekan ünitesini (biri so¤utma di¤eri ›s›tma için) bir
d›fl mekan ünitesi ile efl zamanl› olarak çal›flt›rmay› denedi¤inizde daha
önce çal›flan iç mekan ünitesinin iflletim modu seçilir. Daha sonra
çal›flmaya bafllayacak olan di¤er iç mekan üniteleri çal›flamaz ve bunu
yan›p sönen bir iflletim durumu ile belirtir. Bu durumda lütfen tüm iç mekan
ünitelerini ayn› iflletim moduna ayarlay›n.

•  (AUTO) modunda çal›flmakta olan iç mekan ünitesi (COOL ↔ HEAT
[SO⁄UTMA ↔ ISITMA])iflletim moduna  geçemeyip bekleme durumuna
geçebilir.

• ‹ç mekan ünitesi çal›flmaya d›fl mekan ünitesi buz giderme ifllemi
yürütürken bafllad›¤›nda s›cak havay› üflemesi birkaç dakika (en çok 15
dakika civar›nda) al›r.

• Is›tma iflleminde çal›flmayan iç mekan ünitesi ›l›klaflabilir veya so¤utucu
madde ak›fl›n›n sesi duyulabilir ancak bunlar ifllev bozuklu¤u de¤ildir.
Sebep so¤utucu maddenin sürekli olarak ona akmas›d›r.

Otomatik iflletim
� Oda s›cakl›¤› ayarlanan bir ›s›ya göre çok yüksekse so¤utma ifllemi,

çok düflükse ›s›tma ifllemi bafllar.
� Otomatik iflletim s›ras›nda oda s›cakl›¤› ayarlanm›fl s›cakl›¤›n 2 °C veya

daha fazla üzerine ç›kar ve 15 dakika boyunca böyle kal›rsa klima
so¤utma moduna geçer. Benzer bir biçimde oda s›cakl›¤› 15 dakika
boyunca ayarlanm›fl s›cakl›¤›n 2 °C veya daha alt›nda kal›rsa klima ›s›tma
moduna geçer.

s

FAN SPEED Gösterge

4 h›zl› model

2 h›zl› model

H›z 1 H›z 2 H›z 3 H›z 4

So¤utma modu
15 dakika (›s›tmadan
so¤utmaya geçer)

Ayarlanan s›cakl›k +2°C

Ayarlanan s›cakl›k

Ayarlanan s›cakl›k -2°C

15 dakika (so¤utmadan
›s›tmaya geçer)

� Oda s›cakl›¤› sabit bir etkili s›cakl›k sa¤lamak için otomatik olarak
ayarland›¤›ndan arzulanan s›cakl›¤a eriflildi¤inde so¤utma ifllemi
ayarlanan oda s›cakl›¤›ndan birkaç derece daha so¤uk ve ›s›tma ifllemi
de birkaç derece daha s›cak olarak gerçeklefltirilir (otomatik enerji
tasarrufu ifllemi).

5.3. S›cakl›¤› ayarlamak
sssssOda s›cakl›¤›n› azaltmak için:

Gerekirse, istedi¤iniz s›cakl›¤› ayarlamak için  dü¤mesine 3 bas›n›z.
Seçilen s›cakl›k görüntülenir 3.

sssssOda s›cakl›¤›n› yükseltmek için:
Gerekirse, istedi¤iniz s›cakl›¤› ayarlamak için  dü¤mesine 3 bas›n›z.

Seçilen s›cakl›k görüntülenir 3.

• Ayarlanabilecek s›cakl›k de¤erleri:
So¤utma ve Kurutma: 19 - 30 °C
Is›tma: 17 - 28 °C
Otomatik: 19 - 28 °C

• E¤er oda s›cakl›¤› göstergedeki s›cakl›ktan daha düflük veya yüksekse
durumdan haberdar olman›z için göstergede 8 °C veya 39 °C yan›p söner.

5.4. Fan h›z›n› ayarlamak
� Sistem çal›fl›rken, Fan H›z› dü¤mesine 5 gereken say›da bas›n.

• Dü¤meye her bas›ld›¤›nda güç de¤iflir. O anda seçilen h›z 5 üzerinde
gösterilir.

• De¤iflme s›ras› ve kullan›labilir ayarlar flöyledir.

5.5. Hava ak›m yönünün ayarlanmas›
<Hava Ak›m› Yukar›/Afla¤› Yönünü De¤ifltirmek ‹çin>
� Cihaz çal›fl›rken, Hava Ak›m› Yukar›/Afla¤› dü¤mesine 6 gereken say›da

bas›n.
• Dü¤meye her bas›ld›¤›nda yön de¤iflir. O andaki yön 6 üzerinde

gösterilir.
• De¤iflme s›ras› ve kullan›labilir ayarlar flöyledir.

Yatay 1 2 3 4 Sal›n›m

Gösterge

* Sal›n›m iflletimi s›ras›nda, ekrandaki yön göstergesi cihaz›n yön kanatlar›
ile eflzamanl› olarak de¤iflmez.

* Baz› modeller yön ayar›n› desteklemez.

Not:
� Uygulanabilir yönler ba¤lanm›fl olan üniteye ba¤l›d›r. Baz› ünitelerde

“Otomatik” ayar› bulunmad›¤›n› da unutmay›n›z.
� Afla¤›daki durumlarda, ünitenin gerçek hava yönü uzaktan kumanda

göstergesinde görünenden farkl› olur.
1. Göstergede “STAND BY” veya “DEFROST” mesaj› varsa.
2. Is›t›c› modu bafllat›ld›ktan hemen sonra (sistem mod de¤iflikli¤inin

uygulanmas›n› beklerken).
3. Is›t›c› modunda, oda ortam s›cakl›¤› s›cakl›k ayar›ndan yüksek oldu¤unda.

Not:
� Uygulanabilir fan h›z› ba¤lanm›fl olan üniteye ba¤l›d›r. Baz› ünitelerde

“Otomatik” ayar› bulunmad›¤›n› da unutmay›n›z.
� Afla¤›daki durumlarda, ünitenin gerçek fan h›z› uzaktan kumanda

göstergesinde görünen h›zdan farkl› olur.
1. Göstergede “STAND BY” veya “DEFROST” mesaj› varsa.
2. Is› de¤ifltiricinin s›cakl›¤› ›s›tma modundayken düflük bir seviyedeyse.

(Örne¤in ›s›tma iflleminin bafllamas›n›n hemen ard›ndan)
3. ISI modunda, oda ortam s›cakl›¤› s›cakl›k ayar›ndan yüksek oldu¤unda.
4. Cihaz KURUTMA modundayken.
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6.1. kablolu uzaktan kumanda için
Üç tip zamanlay›c›dan hangisinin kullan›laca¤›n› seçmek için ‹fllev Seçimini
kullanabilirsiniz: 1 Haftal›k zamanlay›c›, 2 Basit zamanlay›c› veya 3
Otomatik Kapanma zamanlay›c›s›.
6.1.1. Haftal›k Zamanlay›c›
� Haftal›k zamanlay›c› haftan›n her günü için sekize kadar çal›flt›rma için

ayarlanabilir.
• Her çal›flt›rma flunlardan herhangi birini içerebilir: AÇMA/KAPAMA

zaman› ile birlikte s›cakl›k ayar›, sadece AÇMA/KAPAMA zaman› veya
sadece s›cakl›k ayar›.

• Bu zamanlay›c›da ayarlanm›fl olan saatte, klima zamanlay›c›
taraf›ndan belirlenmifl olan ifllemi yapar.

� Bu zamanlay›c› için zaman ayar› birimi 1 dakikad›r.
Not:
*1. Haftal›k Zamanlay›c›/Basit Zamanlay›c›/Otomatik Kapanma ayn› anda

kullan›lamaz.
*2. fiu koflullardan biri geçerli oldu¤unda haftal›k zamanlay›c› çal›flmaz.

Zamanlay›c› özelli¤i kapal›; sistem ola¤and›fl› bir durumda; test çal›flmas›
sürmekte; uzaktan kumanda oto-kontrol veya tan› yapmakta; kullan›c› bflr
ifllev ayarlamas› yapmakta; kullan›c› zamanlay›c› ayar›n› yapmakta; kullan›c›
haftan›n günü ve saat ayar›n› yapmakta; sistem merkezi kontrol alt›nda.
(Özellikle, sistem bu durumlarda devre d›fl› olan ifllemleri (ünite aç›k, ünite
kapal› veya s›cakl›k ayar›) yapmaz.)

˚C

SUN
ON

WEEKLY

PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

2

4 2 3

A 9 78

0

4

1
3

B

1

<Haftal›k Zamanlay›c›n›n Ayarlanmas›>
1. Standart kontrol ekran›nda oldu¤unuzdan ve ekranda haftal›k

zamanlay›c› göstergesinin 1 göründü¤ünden emin olun.
2. Ekranda “Set Up” yaz›s› (2) görünene kadar Zamanlay›c› Menü

dü¤mesine B bas›n. (Dü¤meye her bas›ld›¤›nda gösterge “Set Up” ve
“Monitor” aras›nda geçifl yapar.)

3. Günü ayarlamak için, Zamanlay›c› Aç›k/Kapal› dü¤mesine 9 bas›n. Her
bas›l›flta gösterge 3 afla¤›da gösterildi¤i s›rada ilerler. “Sun Mon Tues
Wed Thurs Fri Sat” → “Sun” → … → “Fri” → “Sat” → “Sun Mon Tues
Wed Thurs Fri Sat”…

4.  Uygun iflletim numaras›n› (1 – 8) 4 seçmek için  veya  Çal›flt›rma
dü¤mesine (7 veya 8) gereken say›da bas›n.
* 3 ve 4 Ad›mlarda girdikleriniz afla¤›da gösterilen matristeki hücrelerden

birini seçer.
(Soldaki uzaktan kumanda göstergesi, afla¤›da gösterilen de¤erlerle
Pazar günü için ‹flletim 1 ayar›n› yapt›¤›n›zda ne görünece¤ini
göstermektedir.)

6. Zamanlay›c›

5. Çal›flma

�

�

<Hava Ak›m Sa¤/Sol Yönünü De¤ifltirmek ‹çin>
�  Izgara dü¤mesine 7 gereken say›da bas›n.

• Izgara görüntüsü 7 görünür.
• Dü¤meye her bas›ld›¤›nda ayar afla¤›daki biçimde de¤iflir.

(ON) (OFF)

5.6. Havaland›rma
sssssLOSSNAY kombinasyonu için
5.6.1. kablolu uzaktan kumanda için
� Havaland›rmay› iç ünite ile birlikte çal›flt›rmak için:

� ON/OFF dü¤mesine bas›n 1.
• Havaland›rma göstergesi ekranda 8 görünür. Art›k iç ünite her

çal›flt›¤›nda havaland›rma otomatik olarak çal›fl›r.

5.6.2. kablosuz uzaktan kumanda için
� Havaland›r›c›, iç mekan ünitesi aç›ld›¤›nda otomatik olarak çal›flacakt›r.
� Kablosuz uzaktan kumandada göstergesi yoktur.

� Havaland›rmay› ba¤›ms›z çal›flt›rmak için:
� Ekranda  görünene kadar Mod dü¤mesine 2  bas›n. Bu

havaland›rman›n çal›flmas›n› sa¤lar.

� Havaland›rma gücünü de¤ifltirmek için:
� Havaland›rma dü¤mesine 8 gereken say›da bas›n.

• Dü¤meye her bas›ld›¤›nda ayar afla¤›daki biçimde de¤iflir.

Not:
Günü “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” fleklinde ayarlayarak, her gün ayn›
saatte ayn› ifllemin yap›lmas›n› sa¤layabilirsiniz.
(Örnek: Haftan›n tüm günlerini iptal etmek için ayn› flekilde yukar›daki ‹flletim
2.)

<Haftal›k Zamanlay›c›n›n Ayarlanmas›>

‹fllet. No. Sunday Monday … Saturday

No. 1

No. 2

…

No. 8

• 8:30
• ON
• 23 °C

• 10:00
• OFF

• 10:00
• OFF

• 10:00
• OFF

• 10:00
• OFF

�

Ayar Matrisi

<Pazar günü için ‹flletim 1 ayarlar›>
Klimay› saat 8:30’da bafllat, s›cakl›k
ayar› 23 °C.

�

<Her gün için ‹flletim 2 ayarlar›>
Klimay› saat 10:00’da kapat.

˚C

SUN
ON

WEEKLY

6

7

5

5. ‹stedi¤iniz zaman› (5) seçmek için Saat Ayar› dü¤mesine A gereken
say›da bas›n.
* Dü¤meyi bas›l› tuttukça, saat önce dakika, sonra on dakika, sonra da

bir saatlik aral›klarla artar.
6. ‹stedi¤iniz iflletimi (6) seçmek için ON/OFF dü¤mesine 1 bas›n.

* Her bas›l›flta ayar afla¤›da gösterildi¤i s›rada ilerler: gösterge yok (ayar
yok) → “ON” → “OFF”

Sal›n›m iflletimi s›ras›nda, ok
göstergesi sa¤a ve sola hareket
eder.

Gösterge yok (Dur)

Düflük Yüksek

‹flletim No.

Gün Ayar›

S›cakl›k ayar›n› gösterir
* S›cakl›k ayarlanmam›flsa görünmez.

Zaman ayar›n›
gösterir

Seçilen iflletimi gösterir (KAPALI veya AÇIK)
* ‹flletim ayarlanmam›flsa görünmez.
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6.1.2. Basit Zamanlay›c›
� Basit zamanlay›c›y› üç flekilde ayarlayabilirsiniz.

• Sadece bafllang›ç zaman›: Belirtilen zaman geçince klima
çal›flmaya bafllar.

• Sadece durma zaman›: Belirtilen zaman geçince klima durur.
• Bafllang›ç ve durma zamanlar›: Belirtilen zaman geçince klima

çal›flmaya bafllar ve sonra durur.
� Basit zamanlay›c› (bafllama ve durma) 72 saatlik süre içinde sadece bir

kez ayarlanabilir. Zaman ayar› saatlik art›fllarla yap›l›r.
Not:
*1. Haftal›k Zamanlay›c›/Basit Zamanlay›c›/Otomatik Kapanma ayn› anda

kullan›lamaz.
*2. fiu koflullardan biri geçerli oldu¤unda basit zamanlay›c› çal›flmaz.

Zamanlay›c› kapal›; sistem ola¤and›fl› bir durumda; test çal›flmas› sürmekte;
uzaktan kumanda oto-kontrol veya tan› yapmakta; kullan›c› bir ifllev
seçmekte; veya sistem merkezi kontrol alt›nda ise. (Bu koflullarda Açma/
Kapama ifllemi devre d›fl›d›r.)

ONHr

AFTER

SIMPLE

PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

2 A 9

0

4

1

B

ONHr

AFTER

SIMPLE

4

1

3

2

<Basit Zamanlay›c›n›n Ayarlanmas›>

1. Standart kontrol ekran›nda oldu¤unuzdan ve ekranda basit zamanlay›c›
göstergesinin 1 göründü¤ünden emin olun.
Basit Zamanlay›c› d›fl›nda bir fley görünüyorsa, ifllev seçimi zamanlay›c›
ifllev ayar›n› kullanarak onu SIMPLE TIMER ayar›na getirin (bkz. 8.[4]–
3 (3)).

2. Ekranda “Set Up” yaz›s› (2) görünene kadar Zamanlay›c› Menü
dü¤mesine B bas›n. (Dü¤meye her bas›ld›¤›nda gösterge “Set Up” ve
“Monitor” aras›nda geçifl yapar.)

3. O an geçerli basit zamanlay›c› AÇMA veya KAPAMA ayar›n›
görüntülemek için ON/OFF dü¤mesine (1) bas›n. Aç›lma zaman›na kalan
süreyi göstermek için dü¤meye bir kez ve Kapanma zaman›na kalan
süreyi göstermek için dü¤meye bir kez daha bas›n. (AÇMA/KAPAMA
göstergesi görünür 3).
• Zamanlay›c› aç›k “ON”: Belirtilen say›da saat geçince klima

çal›flmaya bafllar.
• Zamanlay›c› kapal› “OFF”: Belirtilen say›da saat geçince klima

çal›flmay› durdurur.
4. 3 üzerinde “ON” veya “OFF” görünürken: 4 üzerinde aç›lma zaman›na

(ekranda “ON” görünüyorsa) veya Kapanma zaman›na (ekranda “OFF”
görünüyorsa) kalan süreyi ayarlamak için gereken Saat Ayar dü¤mesine
A bas›n.
• Kullan›labilir aral›k: 1 - 72 saat

5. Hem AÇMA hem de KAPAMA zaman›n› ayarlamak için 3 ve 4 Ad›mlar›
tekrarlay›n.
* AÇMA ve de KAPAMA zaman› ayn› de¤ere ayarlanamaz.

6. Geçerli KAPALI veya AÇIK ayar›n› silmek için: AÇMA veya KAPAMA
ayar›n› görüntüleyin (bkz. ad›m 3) ve sonra zaman ayar› “—” olarak
temizlenene kadar 4 Kontrol (Temizle) dü¤mesine 0 bas›n. (Sadece
bir AÇMA veya KAPAMA ayar› kullanmak istiyorsan›z, kullanmak
istemedi¤iniz ayar “—” olarak görünmelidir.)

˚C

TIMER
SUN

ON

OFF

WEEKLY 1

98

˚C

˚C

TIME SUN

WEEKLY

0

˚C

˚C

TIME SUN

WEEKLY

0

6. Zamanlay›c›

7. ‹stedi¤iniz s›cakl›¤› (7 ) ayarlamak için uygun S›cakl›k Ayar›
dü¤mesine 3 bas›n.
* Her bas›l›flta ayar afla¤›da gösterildi¤i s›rada ilerler: gösterge yok

(ayar yok) ⇔ 24 ⇔ 25 ⇔ … ⇔ 29 ⇔ 30 ⇔ 12 ⇔ … ⇔ 23 ⇔
gösterge yok.
(Kullan›labilir aral›k: S›cakl›k ayar aral›¤› 12 °C - 30 °C’dir. Ancak,
s›cakl›¤›n gerçekte kontrol edilebildi¤i aral›k ba¤l› olan ünite tipine
göre de¤iflir.)

8. 5, 6 ve 7 ad›mlarda uygun ayarlar› yapt›ktan sonra, de¤erleri kilitlemek
için Filtre  dü¤mesine 4 bas›n.
Seçilen iflletim için o an ayarlanm›fl de¤erleri temizlemek için, Kontrol
(Temizle) dü¤mesine 0 bir kez bas›p hemen serbest b›rak›n.
* Ekranda görünen zaman ayar› “—:—” olarak de¤iflir ve Açma/

Kapama ve s›cakl›k ayar› göstergeleri görünmez olur.
(Tüm haftal›k zamanlay›c› ayarlar›n› temizlemek için Temizle
dü¤mesine 0 bas›p iki saniye veya daha fazla bas›l› tutun. Gösterge
yan›p sönmeye bafllar ve tüm ayarlar›n temizlendi¤ini gösterir.)

Not:
Filtre  dü¤mesine 4 basmadan önce Mod (Dönüfl) dü¤mesine 2
basarsan›z, yeni girdi¤iniz de¤erler iptal edilir.
‹ki veya daha fazla ifllemi ayn› anda çal›flt›rmay› seçtiyseniz, sadece ‹flletim
numaras› en yüksek olan ifllem yap›l›r.

9. ‹stedi¤iniz flekilde gereken say›da hücreyi doldurmak için 3 ila 8
ad›mlar› tekrarlay›n.

10.Ayar ifllemini tamamlamak ve standart kontrol ekran›na dönmek için
Mod (Dönüfl) dü¤mesine 2 bas›n.

11.Zamanlay›c›y› etkinlefltirmek için, “Timer Off” göstergesi ekrandan
silinene kadar Zamanlay›c› Aç›k/Kapal› 9 dü¤mesine bas›n. “Timer
Off” göstergesinin art›k görünmedi¤inden emin olun.
* Zamanlay›c›y› ayar› yoksa, “Timer Off” göstergesi ekranda yan›p

söner.

<Haftal›k Zamanlay›c› Ayalar›n›n ‹zlenmesi>

1. Haftal›k zamanlay›c› göstergesinin (1) ekranda göründü¤ünden emin
olun.

2. Ekranda “Monitor” yaz›s› (8) görünene kadar Zamanlay›c› Menü
dü¤mesine B bas›n.

3. ‹zlemek istedi¤iniz günü seçmek için, Zamanlay›c› Aç›k/Kapal› (Günü
Ayarla) dü¤mesine bas›n.

4. Ekranda gösterilen zamanlay›c› iflletim göstergesini (9) de¤ifltirmek
için,  veya  iflletim dü¤mesine (7 veya 8) gereken say›da bas›n.
* Her bas›l›flta zaman ayar s›ras›yla, bir sonraki iflletime geçer.

5. Monitörü kapatmak ve standart kontrol ekran›na dönmek için Mod
(Dönüfl) dü¤mesine 2 bas›n.

<Haftal›k Zamanlay›c›n›n Kapat›lmas›>
Ekranda “Timer Off” yaz›s› (0) görünene kadar Zamanlay›c› Açma/kapama
dü¤mesine 9 bas›n.

<Haftal›k Zamanlay›c›n›n Aç›lmas›>
“Timer Off” yaz›s› (0) sönene kadar Zamanlay›c› Açma/kapama dü¤mesine
9 bas›n.

Zamanlay›c› Ayarlar›

Zamanlay›c› Ayar›

‹fllem (Aç›k veya Kapal›)
* Ayar yoksa ekranda “— —” görünür.
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7. Yukar›da 3. ila 6. ad›mlar› tamamlad›ktan sonra, de¤eri kilitlemek için
Filtre   dü¤mesine 4 bas›n.

Not:
Filter   dü¤mesine 4 basmadan önce Mod (Dönüfl) dü¤mesine basarsan›z,
yeni ayarlar›n›z iptal edilir.

8. Standart kontrol ekran›na dönmek için Mod (Dönüfl) dü¤mesine 2 bas›n.
9. Zamanlay›c› geri say›m›n› bafllatmak için, Zamanlay›c› Açma/Kapama

dü¤mesine 9 bas›n. Zamanlay›c› çal›fl›rken, zamanlay›c› de¤eri ekranda
görünür. Zamanlay›c› de¤erinin göründü¤ünden ve do¤ru de¤er
oldu¤undan emin olun.

<Geçerli Basit Zamanlay›c› Ayarlar›n›n ‹zlenmesi>

TIMER ON

OFF

Hr

AFTER

SIMPLE 1

65

1. Basit zamanlay›c› göstergesinin (1) ekranda göründü¤ünden emin olun.
2. Ekranda “Monitor” yaz›s› (5) görünene kadar Zamanlay›c› Menü

dü¤mesine B bas›n.
• AÇMA veya KAPAMA basit zamanlay›c›s› çal›fl›yorsa, o anki

zamanlay›c› de¤eri 6 üzerinde görünür.
• AÇMA ve KAPAMA de¤erlerinin ikisi birden ayarlanm›flsa, iki de¤er

dönüflümlü olarak görünür.
3. Monitör ekran›n› kapatmak ve standart kontrol ekran›na dönmek için

Mod (Dönüfl) dü¤mesine 2 bas›n.

<Basit Zamanlay›c›n›n Kapat›lmas›...>
Ekranda (7) zamanlay›c› ayar› görünmez olana kadar Zamanlay›c› Açma/
Kapama dü¤mesine 9 bas›n.

˚C

˚C
SIMPLE

7

˚C

˚C

ONHr

AFTER

SIMPLE

7

<Basit Zamanlay›c›n›n Bafllat›lmas›…>
Ekranda (7) zamanlay›c› ayar› görünür olana kadar Zamanlay›c› Açma/
Kapama dü¤mesine 9 bas›n.

Örnekler
Basit zamanlay›c›da AÇMA ve KAPAMA de¤erlerinin ikisi birden
ayarlanm›flsa, iki de¤er flöyle görünür.

Örnek 1:
Zamanlay›c›y› AÇILMA zaman› KAPANMA zaman›ndaN önce olmak
üzere bafllat›n
AÇMA Ayar›: 3 saat
KAPAMA Ayar›: 7 saat

ONHr

AFTER

SIMPLE

˚C

˚C

OFF

Hr

AFTER

SIMPLE

SIMPLE

˚C

˚C

OFF

Hr

AFTER

SIMPLE

ONHr

AFTER

SIMPLE
�

�

�

Zamanlay›c› Bafllang›c›ndan 3 saat sonra
Ekran zamanlay›c›n›n KAPANMA ayar›na
de¤iflir (KAPANMA öncesi kalan saat).
Görüntülenen zaman OFF ayar› (7 saat) – ON
ayar› (3 saat) = 4 saat.

Zamanlay›c› Bafllang›c›nda
Ekranda zamanlay›c›n›n AÇMA ayar› görünür
(AÇMA öncesi kalan saat).

Zamanlay›c› Bafllang›c›ndan 7 saat
sonra
Klima kapan›r ve bir kullan›c› taraf›ndan yeniden
bafllat›lana kadar kapal› kal›r.

˚C

˚C
SIMPLE

�

Zamanlay›c› Bafllang›c›ndan 2 saat sonra
Ekran zamanlay›c›n›n AÇILMA ayar›na de¤iflir
(AÇILMA öncesi kalan saat).
Görüntülenen zaman ON ayar› (5 saat) – OFF
ayar› (2 saat) = 3 saat.

Zamanlay›c› Bafllang›c›nda
Ekran zamanlay›c›n›n KAPANMA ayar›
GÖRÜNÜR (KAPANMA öncesi kalan saat).

Zamanlay›c› Bafllang›c›ndan 5 saat
sonra
Klima aç›l›r ve bir kullan›c› taraf›ndan kapat›lana
kadar çal›flmay› sürdürür.

6.1.3. Otomatik Kapanma Zamanlay›c›s›
� Bu zamanlay›c›, klima çal›flmaya bafllad›¤›nda geri say›ma bafllar ve

belirlenen süre geçince klimay› kapat›r.
� Kullan›labilir ayarlar, 30 dakika aral›klarla 30 dakika ile 4 saat aras›d›r.
Not:
*1. Haftal›k Zamanlay›c›/Basit Zamanlay›c›/Otomatik Kapanma ayn› anda

kullan›lamaz.
*2. fiu koflullardan biri geçerli oldu¤unda Otomatik Kapanma zamanlay›c›s›

çal›flmaz.
Zamanlay›c› kapal›; sistem ola¤and›fl› bir durumda; test çal›flmas› sürmekte;
uzaktan kumanda oto-kontrol veya tan› yapmakta; kullan›c› bir ifllev
seçmekte; veya sistem merkezi kontrol alt›nda ise. (Bu koflullarda Açma/
Kapama ifllemi devre d›fl›d›r.)

AFTER OFF

AUTO OFF

PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

2 A 9

4

B

AFTER OFF

AUTO OFF

3

1

2

<Otomatik Kapanma Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas›>

1. Standart kontrol ekran›nda oldu¤unuzdan ve ekranda Otomatik Kapanma
zamanlay›c›s› göstergesinin 1 göründü¤ünden emin olun.
Otomatik Kapanma Zamanlay›c›s› d›fl›nda bir fley görünüyorsa, ifllev
seçimi zamanlay›c› ifllev ayar›n› kullanarak onu AUTO OFF TIMER
ayar›na getirin (bkz. 8.[4]–3 (3)).

2. Ekranda “Set Up” yaz›s› (2) görünene kadar Zamanlay›c› Menü
dü¤mesini B bas›l› tutun.
(Dü¤meye her bas›ld›¤›nda gösterge “Set Up” ve “Monitor” aras›nda geçifl
yapar.)

3. KAPANMA zaman›n› (3) ayarlamak için, uygun Saat Ayar› dü¤mesine
A gereken say›da bas›n.

4. Ayar› kilitlemek için Filtre  dü¤mesine 4 bas›n.
Not:
Filter  dü¤mesine 4 basmadan önce Mod (Dönüfl) dü¤mesine 2 basarsan›z,
girdi¤iniz de¤erler iptal edilir.

5. Ayar ifllemini tamamlamak ve standart kontrol ekran›na dönmek için Mod
(Dönüfl) dü¤mesine 2 bas›n.

6. Klima zaten çal›flmaktaysa, zamanlay›c› derhal geri say›ma bafllar.
Ekranda zamanlay›c› ayarlar›n›n do¤ru göründü¤ünden emin olun.

Örnek 2:
Zamanlay›c›y› KAPANMA zaman› AÇILMA zaman›nda önce olmak üzere
bafllat›n
AÇMA Ayar›: 5 saat
KAPAMA Ayar›: 2 saat

6. Zamanlay›c›

Zamanlay›c› Ayar›

Zamanlay›c› Ayar›
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AFTER

TIMER

OFF

AUTO OFF

5

1

4 Zamanlay›c› Ayar›

<Geçerli Otomatik Kapanma Ayar›n›n Kontrol Edilmesi>

1. “Auto Off” göstergesinin (1) ekranda göründü¤ünden emin olun.
2. Ekranda “Monitör” yaz›s› (4) görünene kadar Zamanlay›c› Menü

dü¤mesini B bas›l› tutun.
• Kapanmaya kalan zamanlay›c› süresi 5 üzerinde görünür.

3. Monitörü kapatmak ve standart kontrol ekran›na dönmek için Mod
(Dönüfl) dü¤mesine 2 bas›n.

<Otomatik Kapanma Zamanlay›c›s›n›n Kapat›lmas›...>
� Ekranda “Timer Off” yaz›s› (6) görünene ve zamanlay›c› de¤eri (7)

görünmez olana kadar Zamanlay›c› Açma/kapama dü¤mesini 9 bas›l›
tutun.

� Ya da klimay› kapat›n. Zamanlay›c› de¤eri (7) ekrandan silinir.

˚C

˚C
AUTO OFF6

7

AUTO OFF

7

˚C

˚C

AFTER OFF

AUTO OFF6

7

<Otomatik Kapanma Zamanlay›c›s›n›n Bafllat›lmas›...>
� Zamanlay›c› Açma/Kapama dü¤mesini 9 3 saniye bas›l› tutun. “Timer

Off” göstergesi görünmez olur (6) ve zamanlay›c› ayar› ekranda (7)
görünür.

� Ya da klimay› aç›n. Zamanlay›c› de¤eri (7) ekranda görünür.

A

13

2

6.2. Kablosuz uzaktan kumanda için

1
AUTO STOP veya AUTO START  dü¤mesine bas›n (TIMER SET).

• Afla¤›daki simge yan›p söner durumdayken zaman ayar› girilebilir.
OFF (kapatma) zamanlay›c›s›: A  yan›p sönüyor.
ON (açma) zamanlay›c›s›: A  yan›p sönüyor.
2 ‹stenen saati ayarlamak için h  ve min  dü¤melerini kullan›n.
3 Zamanlay›c›n›n iptal edilmesi.
OFF zamanlay›c›s›n› iptal etmek için AUTO STOP dü¤mesine bas›n.

ON zamanlay›c›s›n› iptal etmek için AUTO START  dü¤mesine bas›n.

• OFF ve ON zamanlay›c›lar›n› birlikte kullanmak mümkündür.
• Zamanlay›c› modundayken üniteyi kapatmak için uzaktan kumandan›n

 ON/OFF (açma/kapatma) dü¤mesine bas›l›nca ünite zamanlay›c›lar›
iptal eder.

• E¤er saat ayar› yap›lmad›ysa, zamanlay›c› ile çal›flt›rma yap›lamaz.

7. Di¤er ‹fllevler

˚C

˚C

TIME SUN

FUNCTION

PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

4

1

1

7.1. Uzaktan Kumanda Dü¤melerini Kilitleme (Çal›flt›rma
ifllev limiti)

� ‹sterseniz, uzaktan kumanda dü¤melerini kilitleyebilirsiniz. Kilitlenecek
türleri seçmek için uzaktan kumandan›n ‹fllev Seçimini kullanabilirsiniz.
(Kilit tipi seçimi hakk›nda bilgi için, bkz. bölüm 8, madde [4]–2 (1).)
Özellikle, flu iki kilit tipinden birini kullanabilirsiniz.

1Lock All Buttons: Uzaktan kumandan›n tüm dü¤melerini
kilitler.

2Lock All Except ON/OFF: ON/OFF dü¤mesi d›fl›nda tüm dü¤meleri
kilitler.

Not:
Dü¤melerin kilitlendi¤ini göstermek için ekranda “Locked” göstergesi görünür.

<Dü¤melerin Kilitlenmesi>
1. Filtre dü¤mesini 4 bas›l› tutarak, ON/OFF dü¤mesini 1 2 saniye bas›l›

tutun. Ekranda “Locked” göstergesi görünür (1) ve kilitleme yap›ld›¤›n›
belirtir.
* Kilitleme ‹fllev Seçiminde devre d›fl› b›rak›lm›flsa, yukar›da belirtilen

dü¤melere bast›¤›n›zda ekranda “Not Available” mesaj› görünür.

• Kilitlenmifl bir dü¤meye bast›¤›n›zda ekranda “Locked” göstergesi (1)
yan›p söner.

˚C

˚C

FUNCTION
1

˚C

˚C

FUNCTION
1

˚C

˚C

1

<Dü¤melerde Kilidin Kald›r›lmas›>
1. Filtre dü¤mesini 4 bas›l› tutarak, “Locked” yaz›s› (1) ekrandan silinene

kadar ON/OFF dü¤mesini 1 2 saniye bas›l› tutun.

6. Zamanlay›c›

kilit
Göstergesi
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7.2. Hata Kodlar› göstergesi

ON/OFF 

ERROR CODE

� AÇIK lambas› ve hata kodu yan›p sönüyorsa: Kliman›n bozuk oldu¤unu ve iflletimin durdu¤unu (ve devam edemeyece¤ini) gösterir. Belirtilen ünite
numaras›n› ve hata kodunu not edin, sonra, klimay› kapat›p bayiinizi veya servisi aray›n.

Bir sorun oldu¤unda aranmas› için bir telefon numaras› girdiyseniz, ekranda bu numara görünür. (Bunu
‹fllev Seçiminde ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için 8. Bölüme bak›n›z.

� Sadece hata kodu yan›p sönüyorsa (AÇIK lambas› yanarken): ‹flletim devam ediyor, ama sistemde bir sorun olabilir. Bu durumda, hata kodunu not edin,
sonra bayiinizi veya servisi aray›n.

* Bir sorun oldu¤unda aranmas› için bir telefon numaras› girdiyseniz, ekranda bu numaran›n görünmesi için Kontrol dü¤mesine bas›n. (Bunu ‹fllev
Seçiminde ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için 8. Bölüme bak›n›z.

ON/OFF 

˚C

˚C

ERROR CODE

ON/OFF 

CALL:XXXX
XXX:XXX

Hata Kodu

8. ifllev seçimi

Uzaktan kumada ifllev seçimi
Afla¤ıdaki uzaktan kumanda ifllevlerinin ayarları, uzaktan kumanda ifllev seçim modu kullanılarak de¤ifltirilebilir.  Ayarları, gerek duydu¤unuzda de¤ifltiriniz.

7. Di¤er ‹fllevler

Kontrol dü¤mesine bas›ld›¤›nda:

‹ç Ünitenin So¤utucu
Madde Adresi

Hata Kodu ‹ç Ünite No.

Dönüflümlü Gösterge

AÇIK lambas›
(Yan›p sönen)

Ö¤e 1

1. Dil De¤ifltirme
(“CHANGE
LANGUAGE”)

2. ‹fllev sınırı
(“FUNCTION
SELECTION”)

3. Mod seçimi
(“MODE
SELECTION”)

4. Ekran de¤ifltirme
(“DISP MODE
SETTING”)

Ö¤e 2

Görüntülenecek dil ayarı

(1) ‹flletim ifllevi sınırlandırma ayarı (iflletim kilidi) (“LOCKING
FUNCTION”)

(2) Otomatik modu ayarının kullanımı (“SELECT AUTO MODE”)

(3) Sıcaklık aralı¤ı sınırlandırma ayarı (“LIMIT TEMP FUNCTION”)

(1) Uzaktan kumanda ana/ikincil ayarı (“CONTROLLER MAIN/
SUB”)

(2) Saat ayarının kullanımı (“CLOCK”)

(3) Zamanlayıcı ifllevi ayarı (“WEEKLY TIMER”)

(4) Hata durumları için temas numarası ayarı (“CALL.”)

(1) Sıcaklık ekranı °C/°F ayarı (“TEMP MODE °C/°F”)

(2) Emilen hava sıcaklık ekranı ayarı (“ROOM TEMP DISP
SELECT”)

(3) Otomatik so¤utma/ısıtma ekranı ayarı (“AUTO MODE DISP C/
H”)

Ö¤e 3 (Ayar içeri¤i)

• Çoklu dilde görüntüleme mümkündür

• ‹flletim sınırı aralı¤ının ayarlanması (iflletim kilidi)

• “Automatic” (Otomatik) iflletim modunun kullanılıp kullanılmayaca¤ının
ayarlanması

• Ayarlanabilir sıcaklık aralı¤ının (maksimum, minimum) ayarlanması

• Ana veya ikincil uzaktan kumandanın seçilmesi
* Bir gruba iki uzaktan kumanda ba¤landı¤ında, bir uzaktan kumanda

ikincil olarak ayarlanmalıdır.

• Saat ifllevinin kullanılıp kullanılmayaca¤ının ayarlanması

• Zamanlayıcı tipinin ayarlanması

• Bir hata durumunda görüntülenecek temas numarası ekranı
• Telefon numarasının ayarlanması

• Görüntülenecek sıcaklık biriminin ayarlanması (°C veya °F)

• ‹ç mekan (emilen) hava sıcaklı¤ı ekranının kullanılıp kullanılmayaca¤ının
ayarlanması

• Otomatik modda iflletim sırasında “Cooling” (So¤utma) veya “Heating”
(Isıtma) ekranının kullanılıp kullanılmayaca¤ının ayarlanması
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[‹fllev seçimi akıfl çizelgesi]
Dil ayarlama (‹ngilizce)

OFF

on1

on2

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

CALL-

ON

OFF

ON

OFF

°C

°F

PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

F

E

G

C D

H

B

A

I

G

G

G

G

G

G

E

E

G

G

G

G

G

E

G

E

G

G

G

G

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

English

Germany

Spanish

Russian

Italy

Chinese

French

Japanese

E dü¤mesine basılı tutunuz ve D dü¤mesine iki saniye basınız.

E dü¤mesine basılı tutunuz ve D dü¤mesine iki saniye basınız.

Uzaktan Kumanda ‹fllev Seçim Modu

E ‹flletim modu dü¤mesine bas›n.
G TIMER MENU (ZAMANLAYICI MENÜSÜ) dü¤mesine bas›n.
D TIMER ON/OFF (ZAMANLAYICI AÇIK/KAPALI) dü¤mesine bas›n.

Ö¤e 1 Ö¤e 2 Nokta matrisli ekran

Ö¤e 3

Oda hava s›cakl›¤› görüntülenmez.

Otomatik mod alt›nda çal›fl›rken “Automatic cooling” (Otomatik
so¤utma) ve “Automatic heating”den (Otomatik ›s›tma) biri görüntülenir.
(‹lk ayar de¤eri)

Otomatik mod alt›nda çal›fl›rken yaln›zca “Automatic” (Otomatik)
görüntülenir.

Normal ekran
(Klima çalıflmıyorken görüntülenen ekran)

Dil De¤ifltirme

ifllev seçimi

Mod seçimi

Ekran
de¤ifltirme

8. ifllev seçimi

‹flletim kilidi ayar› kullan›lm›yor.
(‹lk ayar de¤eri)

‹flletim kilidi ayar› On/Off (Aç›k/Kapal›) dü¤melerinin d›fl›ndad›r.

‹flletim kilidi ayar› All buttons’d›r (Tüm dü¤meler).

‹flletim modu seçildi¤inde otomatik mod görüntülenir. (‹lk ayar de¤eri)

‹flletim modu seçildi¤inde otomatik mod görüntülenmez.

S›cakl›k aral›k limiti etkin de¤il. (‹lk ayar de¤eri)

S›cakl›k aral›¤› so¤utma/kurutma modunda de¤ifltirilebilir.

S›cakl›k aral›¤› ›s›tma modunda de¤ifltirilebilir.

S›cakl›k aral›¤› otomatik modda de¤ifltirilebilir.

Uzaktan kumanda ana kumanda olacakt›r. (‹lk ayar de¤eri)

Uzaktan kumanda ikincil kumanda olacakt›r.

Saat ifllevi kullan›labilir. (‹lk ayar de¤eri)

Saat ifllevi kullan›lamaz.

Haftal›k zamanlay›c› kullan›labilir. (‹lk ayar de¤eri)

Otomatik kapanma zamanlay›c› kullan›labilir.

Basit zamanlay›c› kullan›labilir.

Zamanlay›c› modu kullan›lamaz.

Hata durumunda ayarlanm›fl temas numaralar› görüntülenmez.
(‹lk ayar de¤eri)

Hata durumunda ayarlanm›fl temas numaralar› görüntülenir.

S›cakl›k birimi olarak °C kullan›l›r. (‹lk ayar de¤eri)

S›cakl›k birimi olarak °F kullan›l›r.

Oda hava s›cakl›¤› görüntülenir. (‹lk ayar de¤eri)
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[Ayrıntılı ayarlama]

[4]–1. CHANGE LANGUAGE (D‹L DE⁄‹fiT‹RME) ayarı

Nokta matrisli ekranda görüntülenecek dil seçilebilir.
• Dili de¤ifltirmek için [ MENU] dü¤mesine G basınız.

1 ‹ngilizce (GB), 2 Almanca (D), 3 ‹spanyolca (E), 4 Rusça (RU),
5 ‹talyanca (I), 6 Çince (CH), 7 Fransızca (F), 8 Japonca (JP)

Nokta matrisli görüntü tablosuna baflvurun.

[4]–2. ‹fllev sınırı

(1) ‹flletim ifllevi sınırlandırma ayarı (iflletim kilidi)
• Ayarı de¤ifltirmek için [ ON/OFF] dü¤mesine D basınız.

1 no1: ‹flletim kilidi ayarı, [ ON/OFF] dü¤mesi dıflındaki tüm
dü¤melerde etkinlefltirilir.

2 no2: ‹flletim kilidi ayarı tüm dü¤melerde etkinlefltirilir.
3 OFF (‹lk ayar de¤eri) : ‹flletim kilidi ayarı etkinlefltirilmez.

* ‹flletim kilidi ayarını normal ekranda da geçerli kılmak için,
yukarıdaki ayarlar yapıldıktan sonra normal ekranda dü¤melere
basmak gereklidir ([FILTER] ve [ ON/OFF] dü¤melerine aynı
anda 2 saniye basınız).

(2) Otomatik modu ayarının kullanımı
Uzaktan kumanda, otomatik iflletim modu bulunan bir üniteye
ba¤landı¤ında afla¤ıdaki ayarlar yapılabilir.
• Ayarı de¤ifltirmek için [ ON/OFF] dü¤mesine D basınız.

1 ON (‹lk ayar de¤eri):
‹flletim modu seçildi¤inde otomatik mod görüntülenir.

2 OFF: ‹flletim modu seçildi¤inde otomatik mod görüntülenmez.

(3) Sıcaklık aralı¤ı sınırlandırma ayarı
Ayarlama yapıldıktan sonra, sıcaklık, ayarlanan aralık dahilinde
de¤ifltirilebilir.
• Ayarı de¤ifltirmek için [ ON/OFF] dü¤mesine D basınız.

1LIMIT TEMP COOL MODE : Sıcaklık aralı¤ı, so¤utma/kurutma
modunda de¤ifltirilebilir.

2LIMIT TEMP HEAT MODE : Sıcaklık aralı¤ı, ısıtma modunda
de¤ifltirilebilir.

3LIMIT TEMP AUTO MODE : Sıcaklık aralı¤ı, otomatik modunda
de¤ifltirilebilir.

4OFF (ilk ayar) : Sıcaklık aralık sınırı etkin de¤ildir.
* OFF (KAPALI) dıflında bir ayar seçildi¤inde, so¤utma, ısıtma ve

otomatik modundaki sıcaklık aralık sınırı ayarı aynı anda yapılır.
Ancak, ayarlanan sıcaklık aralı¤ı de¤iflmedi¤inde aralık
sınırlandırılamaz.

• Sıcaklı¤ı arttırmak veya azaltmak için [ TEMP. ( ) veya ( )]
dü¤mesine F basınız.

• Üst sınır ayarı ve alt sınır ayarına geçmek için [ ] dü¤mesine H
basınız. Seçilen ayar yanıp sönecektir ve sıcaklık ayarlanabilir.

• Ayarlanabilir aralık
So¤utma/Kurutma modu :

Alt sınır: 19°C ila 30°C Üst sınır: 30°C ila 19°C
Isıtma modu :

Alt sınır: 17°C ila 28°C Üst sınır: 28°C ila 17°C
Otomatik modu :

Alt sınır: 19°C ila 28°C Üst sınır: 28°C ila 19°C

[4]–3. Mod seçim ayarı

(1) Uzaktan kumanda ana/ikincil ayarı
• Ayarı de¤ifltirmek için [ ON/OFF] dü¤mesine D basınız.

1Main: Uzaktan kumanda, ana kumanda cihazı olacaktır.
2Sub : Uzaktan kumanda, ikincil kumanda cihazı olacaktır.

(2) Saat ayarının kullanımı
• Ayarı de¤ifltirmek için [ ON/OFF] dü¤mesine D basınız.

1ON : Saat ifllevi kullanılabilir.
2 OFF : Saat ifllevi kullanılamaz.

(3) Zamanlayıcı ifllevi ayarı
• Ayarı de¤ifltirmek için [ ON/OFF] dü¤mesine D  basınız.

(Afla¤ıdakilerden birini seçiniz.).
1WEEKLY TIMER (‹lk ayar de¤eri) :

Haftalık zamanlayıcı kullanılabilir.
2AUTO OFF TIMER : Otomatik zamanlayıcı kullanılabilir.
3SIMPLE TIMER : Basit zamanlayıcı kullanılabilir.
4TIMER MODE OFF : Zamanlayıcı modu kullanılamaz.

* Saat kullanımı ayarı OFF (KAPALI) ise, “WEEKLY TIMER”
kullanılamaz.

(4) Hata durumları için temas numarası ayarı
• Ayarı de¤ifltirmek için [ ON/OFF] dü¤mesine D basınız.

1CALL OFF : Hata durumunda ayarlanmıfl temas
numaraları görüntülenmez.

2CALL **** *** **** : Hata durumunda ayarlanmıfl temas
numaraları görüntülenir.

CALL_ : Temas numarası, ekran sol tarafta
gösterildi¤i gibi oldu¤unda ayarlanabilir.

• Temas numaralarının ayarlanması
Temas numaralarını ayarlamak için afla¤ıdaki prosedürü
izleyiniz.
Numaraları ayarlamak için imleci kaydırınız. ‹mleci sa¤a (sola)
kaydırmak için [ TEMP. ( ) ve  ( )] dü¤mesine F basınız.
Numaraları ayarlamak için [ CLOCK ( ) ve ( )] dü¤mesine
C basınız.

[4]–4. Ekran de¤ifltirme ayarı

(1) Sıcaklık ekranı °C/°F ayarı
• Ayarı de¤ifltirmek için [  ON/OFF] dü¤mesine D basınız.

1 °C : Sıcaklık birimi olarak °C kullanılır.
2 °F : Sıcaklık birimi olarak °F kullanılır.

(2) Emilen hava sıcaklık ekranı ayarı
• Ayarı de¤ifltirmek için [ ON/OFF] dü¤mesine D basınız.

1 ON : Emilen hava sıcaklı¤ı görüntülenir.
2 OFF : Emilen hava sıcaklı¤ı görüntülenmez.

(3) Otomatik so¤utma/ısıtma ekranı ayarı
• Ayarı de¤ifltirmek için [ ON/OFF] dü¤mesine D basınız.

1 ON : Otomatik modu devrede iken “Automatic cooling”
(Otomatik so¤utma) ve “Automatic heating” (Otomatik
ısıtma) ibarelerinde biri görüntülenir.

2 OFF : Otomatik modunda yalnızca “Automatic” (Otomatik)
ibaresi görüntülenir.

8. ifllev seçimi
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[Nokta matrisli görüntü tablosu]

8. ifllev seçimi

Bafllamaya bekliyor

‹flletim modu So¤utma

Kurutma

Is›tma

Otomatik

Otomatik
(So¤utma)
Otomatik
(Is›tma)
Fan

Havaland›rma

Haz›r bekleme
(S›cak ayarlama)
Buz giderme

Ayarlanan s›cakl›k

Fan h›z›

Kullanmay›n dü¤mesi

Kontrol (Hata)

Deneme çal›flmas›

Oto-kontrol

Ünite ifllev seçimi

Havaland›rman›n ayarlanmas›

Dil De¤ifltirme

ifllev seçimi

‹flletim ifllevi s›n›rland›rma ayar›

Otomatik mod ayar›n›n kullan›lmas›

S›cakl›k aral›¤› s›n›rland›rma ayar›

S›cakl›¤› s›n›rland›rma so¤utma/gün
modu
S›cakl›¤› s›n›rland›rma ›s›tma modu

S›cakl›¤› s›n›rland›rma otomatik
mod
Mod seçimi

Uzaktan kumanda ayar› MAIN
(ANA)
Uzaktan kumanda ayar› SUB
(‹K‹NC‹L)
Saat ayar›n›n kullan›m›

Haftan›n gününün ve saatinin
ayarlanmas›
Zamanlay›c›n›n ayar›

Zamanlay›c› ekran›

Haftal›k Zamanlay›c›

Zamanlay›c› modu kapal›

Otomatik kapanma zamanlay›c›s›

Basit zamanlay›c›

Hata durumunun temas numaras›
ayar›
Görüntü de¤iflimi

S›cakl›k görüntüsü °C/°F ayar›

Oda hava s›cakl›¤› görüntü ayar›

Otomatik so¤utma/›s›tma görüntü
ayar›

Dil ayarlama

Dil ayarlama English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese

English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese



15

Uzaktan kumanda kullan›lamad›¤› zaman
Uzaktan kumandan›n pilleri bitti¤inde veya uzaktan kumandada ifllev
bozuklu¤u meydana geldi¤inde ›zgara üzerindeki acil durum dü¤melerine
bas›larak acil durum iflletimi yap›labilir.

ADEFROST/STAND BY (BUZ G‹DERME/BEKLEME) lambas›
B‹flletim lambas›
CAcil durum iflletim dü¤mesi (›s›tma)
DAcil durum iflletim dü¤mesi (so¤utma)
EAl›c›

Çal›flt›rmaya bafllamak
• So¤utma modunu çal›flt›rmak için ’e bas›n dü¤me D.
• Is›tma modunu çal›flt›rmak için ’e bas›n dü¤me C.

Not:
• Acil durum modunun detaylar› afla¤›da görüldü¤ü gibidir.
AC‹L DURUM modunun detaylar› afla¤›da görüldü¤ü gibidir.
Çalistirma Modu So¤utma Is›tma
Sicaklik ayari 24°C 24°C
Fan hizi Yüksek Yüksek
Hava akiminin yönü Yatay Afla¤› do¤ru 4

Durdurma ifllemi
• Çal›flmay› durdurmak için  dü¤mesine D veya  dü¤mesine C bas›n.

9. Kablosuz Uzaktan Kumanda ‹çin Acil ‹flletim

ON/OFF TEMP.

˚C

˚C
FILTER

� Filtrenin temizlenmesi gerekti¤ini belirtir.
Filtreyi temizleyiniz.

� “FILTER” (F‹LTRE) göstergesini tekrar ayarlarken
Filtre temizlendikten sonra [FILTER] (F‹LTRE) dü¤mesini art arda iki
kere bas›l›rsa gösterge söner ve tekrar ayarlan›r.

Not:
� ‹ki veya daha fazla farkl› iç mekan ünitesi kontrol edilirken temizleme süresi

filtrenin türüne göre de¤iflir. Ana ünitenin temizleme zaman› geldi¤inde
“FILTER” (F‹LTRE) ibaresi yanar. Filtre göstergesi söndü¤ünde toplam zaman
tekrar ayarlan›r.

� “FILTER” (F‹LTRE), klima genel iç mekan hava koflullar›nda kullan›ld›¤›nda
temizleme süresini zaman kriteriyle belirtir. Kirin miktar› çevre koflullar›na
ba¤l› oldu¤undan filtreyi uygun bir flekilde temizleyiniz.

� Filtre temizleme süresi toplam zaman› modele göre de¤iflir.
� Bu gösterge kablosuz uzaktan kumandada mevcut de¤ildir.

sssssFiltrelerin temizlenmesi
• Filtreleri elektrikli süpürgeyle temizleyin. Elektrikli süpürge yoksa, filtreleri

sert bir cisme hafifçe vurarak toz ve kir birikintisinin düflmesini sa¤lay›n.
• E¤er filtreler özellikle kirliyse ›l›k suda y›kay›n. Deterjan kal›nt›lar›n›

gidermek için iyice durulay›n ve filtreleri tekrar üniteye takmadan önce
tamamen kurumalar›n› bekleyin.

 Dikkat:
• Filtreleri güneflin alt›nda veya elektrik sobas› gibi bir ›s› kayna¤›

kullanarak kurutmay›n. Bu, çarp›lmalar›na yol açabilir.
• Filtreleri s›cak suda (50°C’nin üzerinde) y›kamay›n. Bu,

çarp›lmalar›na yol açabilir.
• Filtrelerin daima tak›l› olmas›na dikkat edin. Ünitenin hava filtreleri

olmadan çal›flt›r›lmas› ar›zaya yol açabilir.

 Dikkat:
• Temizlemeye bafllamadan önce, cihaz› durdurun ve ana elektrik

flalterini kapal› duruma getirin.
• ‹ç ünitelere, emilen havay› tozdan ar›nd›rmak amac›yla bir filtre

yerlefltirilmifltir. Afla¤›daki resimlerde gösterilen yöntemlerle bu
filtreleri temizleyin.

10. Bak›m ve temizleme

sssssFiltreyi ç›karma
 Dikkat:

• Filtreyi ç›kar›rken, gözlerinizi tozdan korumak için gerekli önlemler
al›nmal›d›r. Ayr›ca, çal›flmak için bir tabureye ç›kman›z gerekiyorsa
düflmemeye dikkat edin.

• Filtre ç›kar›ld›¤›nda, iç ünitenin içindeki metal parçalara
dokunmay›n, yaralanabilirsiniz.

� PLA-RP·AA (2)

BA

D

C

1 Girifl ›zgaras›n›n topuzunu okla gösterilen yönde çekerseniz aç›lmas›
gerekir.

2 Girifl ›zgaras›n› aç›n.
3 Girifl ›zgaras›n›n orta kenar›ndaki topuzu serbest b›rak›n ve filtreyi

öne do¤ru çekerek yerinden ç›kar›n.
A Topuz B Girifl C Girifl Izgaras› D Filtre

ON
OFF

STAND
BY

COOL HEAT

B

E D C

A
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C

B

D

A

� PKA-RP·GAL

1 Girifl ›zgaras›n› açmak için ›zgaray› her iki alt ucundan çekin ve sonra
da filtreyi kald›r›n.

� PKA-RP·FAL

B A

1 Filtrenin sap›n› tutup (girifl ›zgaras›n›n alt›nda bulunur) afla¤› do¤ru
çekin.
AFiltre
BSap

• Filtreleri tekrar takmak için, filtreyi sap›ndan yukar› do¤ru itin.

� PCA-RP·GA

1 Girifl ›zgaras›n› aç›n›z.
2 Filtenin üzerindeki topuzu tutup filtreyi ok yönünde çekiniz.

Temizledikten sonra filtreyi yerine takarken takoza dayan›ncaya kadar
iyice içeriye itmeye dikkat ediniz.
AFiltre BGirifl Izgaras› CTopuz DTakoz

� PMH-P·BA

1 Girifl ›zgaras›n›n d›fl taraf›ndaki PUSH (bas›n›z) dü¤mesine bas›l›nca
girifl ›zgaras› olarak aç›l›r.

2 Üzerinde girifl ›zgaras› bulunan filtre, filtreyi öne çekmek suretiyle
yerinden ç›kar›labilir.

2

1

a

b
c

• Emme ›zgaras›n›n kolunun vidas›n› ç›kar›n›z.
• Girifl ›zgaras›n›n kolunu 1 ok yönünde çekerek aç›n›z.
• Filtre girifl ›zgaras›n›n içindedir ve 2 yönüne do¤ru çekerek filtreyi

ç›kar›n›z.
aGirifl ›zgaras›
bKol
cVida

� PCA-RP·HA

C
D

1

2

RP71 → → → → → 3 adet
RP125 → → → → → 4 adet

A

B

sssssYa¤ filtresinin temizlenmesi (PCA-RP·HA Serisi)
1) Ya¤ filtresinin ç›kar›lmas›
1Filtreyi ok yönünde sürerek yerinden ç›kar›n.
2) Filtre eleman›n›n de¤ifltirilmesi
1Yag filtresini ok yönünde sürerek yerinden ç›kar›n.
2Filtre eleman›n›n iki metal tespit parças›n› afla¤›daki yönteme göre

ç›kar›n. Metal tespit parçalar›n› 1 taraf›na (içeriye) do¤ru e¤in, sonra
da ç›karmak için 2 yönünde kayd›r›n.

3Filtre eleman›n› (at›labilir) de¤ifltirin.
Seçmeli parçalar: PAC-SG38KF (12 adet)

Not:
Filtre eleman›n› çerçevenin içine s›k›ca yerlefltirin.
4Filtre eleman›n›n metal tespit parçalar›n› yerlerine tak›n.
5Ya¤ filtresinin metal tespit parçalar›n›n tak›l› oldu¤u taraf›n› afla¤›ya

çevirin ve filtreyi üniteye tak›n.
ATutamak
BYa¤ filtresi

C Filtre eleman›
D Filtre eleman›n›n metal tespit

parças›

� PSA-RP·GA

3) Ya¤ filtresinin çerçevesinin temizlenmesi
Haz›rlanacak aletler
• Kauçuk eldiven gibi koruyucu eflyalar
• Ovma f›rças› veya f›rça
Not:
Alüminyum malzeme hasar görebilece¤i için metal ovma f›rças› veya f›rça
kullanmaktan kaç›n›n.
• Nötr ev deterjan› ya da (bulafl›k veya çamafl›r için) hafif alkali deterjan
Not:
Temizleme için alkali deterjan kullan›l›rsa alüminyumdan yap›lm›fl k›s›mlar›n
rengi bozulabilir.

Not:
Ya¤ filtresi temizlenece¤i zaman filtre eleman›n› ç›kard›¤›n›zdan emin olun.
1Filtre fazla kirli de¤ilse. (Filtre haftada bir temizleniyorsa (100 çal›flma

saatinde bir defa).)
Ovma f›rças› veya f›rça vb. kullanarak filtreyi su ve yukar›da sözü edilen
deterjanla y›kay›n. (filtreyi ›l›k suyla y›kamak daha etkili olur.)
2E¤er filtre afl›r› kirlenmiflse.
Daha önce sözü edilen deterjan› (suland›r›lmam›fl solüsyonun 1/10’u kadar
yo¤unlukta olmal›d›r) s›cakl›¤› 50° veya daha az olan s›cak suya kat›n ve
filtreyi, y›kamadan önce, 1 saat veya daha fazla süreyle içinde b›rak›n.

 Uyar›:
Ellerinizin yanmamas› için filtreyi s›cak su so¤uduktan sonra y›kay›n.

10. Bak›m ve temizleme
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Sorununuz mu var?
Klima iyi so¤utmuyor veya iyi ›s›tm›yor.

›s›tma ifllemi bafllad›¤›nda iç mekan ünitesi hemen s›cak hava üflemiyor.
Klima ›s›tma modu esnas›nda ayarl› oda s›cakl›¤›na ulafl›lmadan duruyor.

‹fllem esnas›nda hava ak›m› yönü de¤ifliyor ya da hava ak›m› yönü
ayarlanam›yor.

Hava ak›m yönü de¤iflti¤inde pervaneler ayarl› konumda durmadan önce
daima afla¤› ve yukar› do¤ru, ayarl› konumu geçecek flekilde hareket ediyor.
Akan su sesi veya ara s›ra da ›sl›k sesi duyuluyor.

Çat›rt› veya g›c›rt› sesi duyuluyor.

Odada hofl olmayan bir koku var.

‹ç mekan ünitesinden beyaz bir sis veya buhar ç›k›yor.

D›fl mekan ünitesinden su veya buhar ç›k›yor.

Uzaktan kumandada iflletim göstergesi belirmiyor.
Uzaktan kumandada “ ” belirir.

Klimay› durdurduktan hemen sonra yeniden bafllat›rken cihaz ON/OFF
dü¤mesine bas›lsa bile çal›flmayacakt›r.
Klima, ON/OFF dü¤mesine bas›lmaks›z›n çal›fl›yor.

Klima, ON/OFF dü¤mesine bas›lmaks›z›n duruyor.

Uzaktan kumandan›n zamanlay›c› ifllemi ayarlanam›yor.

Uzaktan kumandada “PLEASE WAIT” (LÜTFEN BEKLEY‹N) belirir.
Uzaktan kumandada bir hata kodu belirir.

Su çekilme sesi veya motor dönme sesi duyuluyor.

‹flte çözüm. (Ünite normal bir flekilde çal›fl›yor.)
� Filtreyi temizleyin. (Filtre kirli veya t›kal› oldu¤unda hava ak›m› düfler.)
� S›cakl›k ayar›n› kontrol edin ve ayarl› s›cakl›¤› ayarlay›n.
� D›fl mekan ünitesinin etraf›nda bolca alan bulunmas›n› temin edin. ‹ç

mekan ünitesi hava girifli veya ç›k›fl› t›kal›m›?
� Aç›k b›rak›lan kap› veya pencere var m›?
� S›cak hava, iç mekan ünitesi yeterince ›s›n›ncaya kadar üflenmez.
� D›fl mekan s›cakl›¤› düflük ve nem oran› da yüksek oldu¤unda d›fl mekan

ünitesi üzerinde buzlanma meydana gelebilir. Bunun meydana gelmesi
halinde d›fl mekan ünitesi buz giderme ifllemi gerçeklefltirir. Normal ifllem
yaklafl›k 10 dakika sonra bafllamal›d›r.

� So¤utma modu esnas›nda afla¤› (yatay) hava ak›m› yönü seçildi¤inde
pervaneler 1 saat sonra otomatik olarak yatay (afla¤›) konuma geçer.
Bu, su oluflmas›n› ve pervanelerden damlamas›n› engellemek içindir.

� Is›tma modu esnas›nda hava ak›m s›cakl›¤› düflükse veya buz giderme
modundayken pervaneler otomatik olarak yatay hava ak›m yönüne geçer.

� Hava ak›m yönü de¤ifltirildi¤inde pervaneler seçilen konuma temel
konumu bulduktan sonra geçer.

� Bu sesler kliman›n içerisinde so¤utucu madde ak›fl› oldu¤unda veya
so¤utucu madde ak›m› de¤iflmekte oldu¤unda duyulabilir.

� Bu sesler parçalar s›cakl›k de¤iflimleri sebebiyle geniflleme veya daralma
esnas›nda birbirlerine sürtündüklerinde duyulabilir.

� ‹ç mekan ünitesi duvarlar, yer döflemesi ve mobilyalar taraf›ndan üretilen
gazlar› içeren havay›, elbiselerde bulunan kokular› çeker ve bu havay›
tekrar odaya üfler.

� Bu durum iç mekan s›cakl›¤› ve nemlili¤i yüksek oldu¤unda ifllem
bafllad›¤›nda meydana gelebilir.

� Buz giderme modundayken so¤uk hava ak›m› afla¤› do¤ru üflenebilir ve
sis gibi gözükebilir.

� So¤utma modu esnas›nda so¤uk boru ve ek yerlerinde su oluflabilir ve
damlayabilir.

� Is›tma modu esnas›nda ›s› de¤ifltiricide su oluflabilir ve damlayabilir.
� Buz giderme modunda ›s› de¤ifltirici üzerindeki su buharlafl›r ve su buhar›

at›labilir.

� Güç dü¤mesini aç›n. Uzaktan kumandada “ ” belirecektir.
� Merkezi kontrol esnas›nda uzaktan kumandada “ ” belirir ve klima ifllemi

uzaktan kumanda kullan›larak bafllat›lamaz veya durdurulamaz.
� Yaklafl›k üç dakika kadar bekleyin.

(‹fllem klimay› korumak için durdurulmufltur.)
� Açma zamanlay›c›s› ayarl› m›?

Cihaz›n çal›flmas›n› durdurmak için ON/OFF dü¤mesine bas›n.
� Klima merkezi bir uzaktan kumandaya ba¤l› m›?

Klimay› kontrol eden ilgili flah›slara dan›fl›n.
� Uzaktan kumandada “ ” görülüyor mu?.

Klimay› kontrol eden ilgili flah›slara dan›fl›n.
� Güç kesintilerinden sonra otomatik devam etme özelli¤i ayarl› m›?

Cihaz›n çal›flmas›n› durdurmak için ON/OFF dü¤mesine bas›n.
� Kapama zamanlay›c›s› ayarl› m›?

Cihaz›n çal›flmas›n› yeniden bafllatmak için ON/OFF dü¤mesine bas›n.
� Klima merkezi bir uzaktan kumandaya ba¤l› m›?

Klimay› kontrol eden ilgili flah›slara dan›fl›n.
� Uzaktan kumandada “ ” görülüyor mu?.

Klimay› kontrol eden ilgili flah›slara dan›fl›n.
� Zamanlay›c› ayarlar› geçersiz mi?

Zamanlay›c› ayarlanabiliyorsa uzaktan kumandada göstergesinde
WEEKLY , SIMPLE , veya AUTO OFF  belirir.

� Bafllang›ç ayarlar› yürütülüyor. Yaklafl›k üç dakika kadar bekleyin.
� Klimay› korumak için koruma ayg›tlar› çal›flt›r›lm›flt›r.
� Cihaz› tamir etmeye çal›flmay›n.

Derhal güç dü¤mesini kapal› konuma getirin ve sat›c›n›za dan›fl›n. Sat›c›ya
model ismini ve uzaktan kumanda göstergesinde görülen bilgileri vermeyi
unutmay›n.

� So¤utma ifllemi durdu¤unda drenaj pompas› çal›fl›r ve sonra durur.
Yaklafl›k üç dakika kadar bekleyin.

11. Ar›zan›n bulunmas› ve giderilmesi
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Sorununuz mu var? ‹flte çözüm. (Ünite normal bir flekilde çal›fl›yor.)
Gürültü belirtilenden daha çok.

Kablosuz uzaktan kumanda göstergesinde hiçbir fley görünmüyor, görüntü
zay›f veya iç mekan ünitesi sinyalleri uzaktan kumanda yak›n tutulmad›¤›
takdirde alm›yor.

‹ç mekan ünitesinin kablosuz uzaktan kumanda al›c›s›n›n yan›ndaki iflletim
lambas› yan›p sönüyor.

� Afla¤›daki tabloda gösterildi¤i gibi iç mekan iflletim ses düzeyi odan›n
akusti¤inden etkilenir ve yank›s›z ortamda yap›lm›fl olan belirtilen gürültü
düzeyinden daha yüksek olacakt›r.

� Piller zay›f.
Pilleri de¤ifltirin ve Reset (S›f›rla) dü¤mesine bas›n.

� Piller de¤ifltirildi¤i halde hiçbir fley görülmüyorsa pillerin do¤ru istikamette
(+,–) yerlefltirildi¤inden emin olun.

� Klimay› korumak için otomatik teflhis ayg›t› çal›flt›r›lm›flt›r.
� Cihaz› tamir etmeye çal›flmay›n.

Derhal güç dü¤mesini kapal› konuma getirin ve sat›c›n›za dan›fl›n. Sat›c›ya
model ismini belirtmeyi unutmay›n.

Ses emifli yüksek
olan odalar

Yay›n stüdyosu,
müzik odas› vb.

3 ila 7 dB

Normal odalar

Resepsiyon
odas›, otel lobisi

vb.
6 ila 10 dB

Ses emifli düflük
olan odalar

Ofis, otel odas›

9 ila 13 dB

Mekan
örnekleri

Gürültü seviyeleri

11. Ar›zan›n bulunmas› ve giderilmesi

12. Spesifikasyonlar›

Model
Güç kayna¤› (Voltaj <V> /Freakans <Hz>)
Nominal Girdi (Yaln›zca iç mekan) <kW>
Nominal Ak›m (Yaln›zca iç mekan) <A>
ISITICI <kW>
Boyut (Yükseklik) <mm>
Boyut (Genifllik) <mm>
Boyut (Derinlik) <mm>
Fan Hava Ak›fl› h›z› (Düflük-Orta 2-Orta
1-Yüksek) <m3/min>
Ses seviyesi (Düflük-Orta 2-Orta 1-Yüksek) <dB>
Net a¤›rl›k <kg>

*1() içerisindeki rakamlar ›zgaran›nkini belirtir

Model
Güç kayna¤› (Voltaj <V> /Freakans <Hz>)
Nominal Girdi (Yaln›zca iç mekan) <kW>
Nominal Ak›m (Yaln›zca iç mekan) <A>
ISITICI <kW>
Boyut (Yükseklik) <mm>
Boyut (Genifllik) <mm>
Boyut (Derinlik) <mm>
Fan Hava Ak›fl› h›z› (Düflük-Orta 2-Orta
1-Yüksek) <m3/min>
Ses seviyesi (Düflük-Orta 2-Orta 1-Yüksek) <dB>
Net a¤›rl›k <kg>

*1() içerisindeki rakamlar ›zgaran›nkini belirtir

Model
Güç kayna¤› (Voltaj <V> /Freakans <Hz>)
Nominal Girdi (Yaln›zca iç mekan) <kW>
Nominal Ak›m (Yaln›zca iç mekan) <A>
ISITICI <kW>
Boyut (Yükseklik) <mm>
Boyut (Genifllik) <mm>
Boyut (Derinlik) <mm>
Fan Hava Ak›fl› h›z› (Düflük-Orta 2-Orta 1-
Yüksek veya Düflük-Yüksek) <m3/min>
Ses seviyesi (Düflük-Orta 2-Orta 1-Yüksek
veya Düflük-Yüksek) <dB>
Net a¤›rl›k <kg>

PLA-RP35AA PLA-RP50AA PLA-RP60AA PLA-RP71AA PLA-RP100AA2 PLA-RP125AA2 PLA-RP140AA2
~/N 230/50

0,16/0,16 0,16/0,16 0,16/0,16 0,16/0,16 0,18/0,18 0,18/0,18 0,18/0,18
0,79/0,79 0,79/0,79 0,79/0,79 0,79/0,79 0,92/0,92 0,92/0,92 0,92/0,92

– – – – – – –
258(30) 298(30)

840(950)
840(950)

11-12-13-14 14-15-16-18 15-16-18-20 19-21-23-27 24-25-27-30

27-28-29-31 28-29-31-33 28-30-32-34 33-36-39-41 37-40-43-45
24(5) 32(5)

PLH-P35AAH PLH-P50AAH PLH-P60AAH PLH-P71AAH PLH-P100AAH PLH-P125AAH PLH-P140AAH
~/N 230/50

0,16/0,16 0,16/0,16 0,16/0,16 0,16/0,16 0,25/0,25 0,33/0,33 0,33/0,33
0,79/0,79 0,79/0,79 0,79/0,79 0,79/0,79 1,25/1,25 1,64/1,64 1,64/1,64

1,29 1,29 1,93 1,93 2,39 2,76 2,76
258(30) 298(30)

840(950)
840(950)

11-12-13-14 14-15-16-18 15-16-18-20 20-23-26-28 22-25-28-30

27-28-29-31 28-29-31-33 28-30-32-34 33-36-39-41 37-40-43-45
26(5) 32(5) 34(5)

PKA-RP35GAL PKA-RP50GAL PKA-RP60FAL PKA-RP71FAL PKA-RP100FAL
~/N 230/50

0,07/0,07 0,07/0,07 0,09/0,09 0,09/0,09 0,11/0,11
0,33/0,33 0,33/0,33 0,43/0,43 0,43/0,43 0,52/0,52

– – – – –
340

990 1400 1680
235

9-10-11-12 15-20 22-28

36-38-41-43 39-45 41-46

16 24 28
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Model
Güç kayna¤› (Voltaj <V> /Freakans <Hz>)
Nominal Girdi (Yaln›zca iç mekan) <kW>
Nominal Ak›m (Yaln›zca iç mekan) <A>
ISITICI <kW>
Boyut (Yükseklik) <mm>
Boyut (Genifllik) <mm>
Boyut (Derinlik) <mm>
Fan Hava Ak›fl› h›z› (Düflük-Orta 2-Orta
1-Yüksek) <m3/min>
Ses seviyesi (Düflük-Orta 2-Orta 1-Yüksek) <dB>
Net a¤›rl›k <kg>

Model
Güç kayna¤› (Voltaj <V> /Freakans <Hz>)
Nominal Girdi (Yaln›zca iç mekan) <kW>
Nominal Ak›m (Yaln›zca iç mekan) <A>
ISITICI <kW>
Boyut (Yükseklik) <mm>
Boyut (Genifllik) <mm>
Boyut (Derinlik) <mm>
Fan Hava Ak›fl› h›z› (Düflük-Orta 2-Orta
1-Yüksek) <m3/min>
Ses seviyesi (Düflük-Orta 2-Orta 1-Yüksek) <dB>
Net a¤›rl›k <kg>

Model
Güç kayna¤› (Voltaj <V> /Freakans <Hz>)
Nominal Girdi (Yaln›zca iç mekan) <kW>
Nominal Ak›m (Yaln›zca iç mekan) <A>
ISITICI <kW>
Boyut (Yükseklik) <mm>
Boyut (Genifllik) <mm>
Boyut (Derinlik) <mm>
Fan Hava Ak›fl› h›z› (Düflük-Orta 2-Orta
1-Yüksek) <m3/min>
Ses seviyesi (Düflük-Orta 2-Orta 1-Yüksek) <dB>
Net a¤›rl›k <kg>

Model
Güç kayna¤› (Voltaj <V> /Freakans <Hz>)
Nominal Girdi (Yaln›zca iç mekan) <kW>
Nominal Ak›m (Yaln›zca iç mekan) <A>
ISITICI <kW>
Boyut (Yükseklik) <mm>
Boyut (Genifllik) <mm>
Boyut (Derinlik) <mm>
Fan Hava Ak›fl› h›z› (Düflük-Yüksek) <m3/min>
Ses seviyesi (Düflük-Yüksek) <dB>
Net a¤›rl›k <kg>

Model
Güç kayna¤› (Voltaj <V> /Freakans <Hz>)
Nominal Girdi (Yaln›zca iç mekan) <kW>
Nominal Ak›m (Yaln›zca iç mekan) <A>
ISITICI <kW>
Boyut (Yükseklik) <mm>
Boyut (Genifllik) <mm>
Boyut (Derinlik) <mm>
Fan Hava Ak›fl› h›z› (Düflük-Yüksek) <m3/min>
Ses seviyesi (Düflük-Yüksek) <dB>
Net a¤›rl›k <kg>

12. Spesifikasyonlar›

PKH-P35GALH PKH-P50GALH PKH-P60FALH PKH-P71FALH PKH-P100FALH
~/N 230/50

0,07/0,07 0,07/0,07 0,09/0,09 0,09/0,09 0,11/0,11
0,33/0,33 0,33/0,33 0,43/0,43 0,43/0,43 0,52/0,52

0,73 0,73 1,93 1,93 2,20
340

990 1400 1680
235

9-10-11-12 15-20 22-28

36-38-41-43 39-45 41-46
17 26 30

PCA-RP50GA PCA-RP60GA PCA-RP71GA PCA-RP100GA PCA-RP125GA PCA-RP140GA
~/N 230/50

0,09/0,09 0,12/0,12 0,12/0,12 0,15/0,15 0,22/0,22 0,22/0,22
0,41/0,41 0,53/0,53 0,53/0,53 0,69/0,69 1,01/1,01 1,01/1,01

– – – – – –
210 270

1000 1310 1620
680

10-11-12-13 14-15-16-18 20-21-23-25 27-30-32-34

37-38-40-42 37-39-41-43 40-41-43-45 41-43-45-46 42-44-46-48
27 34 37 43 45

PCH-P50GAH PCH-P60GAH PCH-P71GAH PCH-P100GAH PCH-P125GAH PCH-P140GAH
~/N 230/50

0,09/0,09 0,12/0,12 0,12/0,12 0,15/0,15 0,22/0,22 0,22/0,22
0,41/0,41 0,53/0,53 0,53/0,53 0,69/0,69 1,01/1,01 1,01/1,01

1,29 1,93 1,93 2,48 2,76 2,76
210 270

1000 1310 1620
680

10-11-12-13 14-15-16-18 20-21-23-25 27-30-32-34

37-38-40-42 37-39-41-43 40-41-43-45 41-43-45-46 42-44-46-48
28,5 36 39,5 46 48

PCA-RP71HA PCA-RP125HA
~/N 230/50

0,09/0,09 0,26/0,26
0,43/0,43 1,19/1,19

– –
280

1136 1520
650

17-19 30-38
34-38 44-50

41 56

PSA-RP71GA PSA-RP100GA PSA-RP125GA PSA-RP140GA
~/N 230/50

0,15/0,15 0,24/0,24 0,28/0,28 0,36/0,36
0,66/0,66 1,06/1,06 1,23/1,23 1,59/1,59

– – – –
1900
600

270 350
15-18 24-31 26-33 27-35
40-45 44-49 46-51 47-52

43 51 53



Nominal Kapasite

Boyutlar 

A¤ırlık

Ses Seviyesi

Hava Debisi

So¤utma-Isıtma

Yükseklik x Genifllik x Derinlik

Düfl-Orta1-Orta2-Yüksek

Düfl-Orta1-Orta2-Yüksek

Kw

mm

kg

dB(A)

m3/dak

Pa

Model ismi

Statik Basınç

#1) (2)PCA-RP50GA (

5-6

210-1310-680

34

37-38-40-42

14-15-16-18

-

PCA-RP71GA (#1)(2)

7,1-7,6

210-1310-680

34

14-15-16-18

-

PCA-RP60GA (#1)(2)

6-7

210-1310-680

34

37-39-41-43

14-15-16-18

-

PCA-RP100GA (#1)(2)

10-11,2

270-1310-680

37

40-41-43-45

20-21-23-25

-

PCA-RP125GA (#1)(2)

12,5-14

270-1620-680

43

41-43-45-46

27-30-32-34

-

PCA-RP140GA (#1)(2)

14-16

270-1620-680

45

42-44-46-48

27-30-32-34

-

Nominal Kapasite

Boyutlar 

A¤ırlık

Ses Seviyesi

Hava Debisi

So¤utma-Isıtma

Yükseklik x Genifllik x Derinlik

Düfl-Orta1-Orta2-Yüksek

Düfl-Orta1-Orta2-Yüksek

Kw

mm

kg

dB(A)

m3/dak

Pa

Model ismi

Statik Basınç

PCA-RP71HA (#1)

7,5-8,9

280-1136-650

41

34-38

17-19

-

PCA-RP125HA (#1)
12,3-14

280-1520-650
56

44-50
30-38

-

Nominal Kapasite

Boyutlar 

A¤ırlık

Ses Seviyesi

Hava Debisi

So¤utma-Isıtma

Yükseklik x Genifllik x Derinlik

Düfl-Orta1-Orta2-Yüksek

Düfl-Orta1-Orta2-Yüksek

Kw

mm

kg

dB(A)

m3/dak

Pa

Model ismi

Statik Basınç

PEAD-RP35JA(L)

3,6-4,1

250-900-732

26(25)

23-27-30

10-12-14

35 / 50 / 70 / 100 / 150

PEAD-RP50JA(L)

5-6

250-900-733

28(27)

26-31-35

12-14,5-17

35 / 50 / 70 / 100 / 150

PEAD-RP60JA(L)

6-7

250-1100-732

33(32)

25-29-33

14,5-18-21

35 / 50 / 70 / 100 / 150

10-11-13-15

PCA-RP50KA

5-5,5

230-960-680

25

32-34-37-40

-

PCA-RP60KA

6-7

230-1280-680

32

33-35-37-40

15-16-17-19

-

PCA-RP71KA

7,1-8

230-1280-680

32

35-37-39-41

16-17-18-20

-

PCA-RP100KA

10-11,2

230-1600-680

36

37-39-41-43

22-24-26-28

-

PCA-RP125KA

12,5-14

230-1600-680

38

39-41-43-45

23-25-27-29

-

PCA-RP140KA

14-16

230-1600-680

39

41-43-45-48

24-26-29-32

-

PEAD-RP71JA(L)

7,1-8

250-1100-733

33(32)

26-30-34

17,5-21-25

35 / 50 / 70 / 100 / 150

PEAD-RP100JA(L)

10-11,2

250-1400-734

41(40)

29-34-38-

24-29-34

35 / 50 / 70 / 100 / 150

PEAD-RP125JA(L)

12,5-14

250-1400-735

43(42)

33-36-40

29,5-35,5-42

35 / 50 / 70 / 100 / 150

PEAD-RP140JA(L)

14-16

250-1600-736

47(46)

34-38-43

32-39-46

35 / 50 / 70 / 100 / 150

Nominal Kapasite

Boyutlar 

A¤ırlık

Ses Seviyesi

Hava Debisi

So¤utma-Isıtma

Yükseklik x Genifllik x Derinlik

Düfl-Orta1-Orta2-Yüksek

Düfl-Orta1-Orta2-Yüksek

Kw

mm

kg

dB(A)

m3/dak

Pa

Model ismi

Statik Basınç

PEAD-RP35EA(2)

3,6-4,1

295-935-700

33

36-40

13,5-17

-

PEAD-RP50EA

4,9-6

295-935-700

35

36-40

13,5-17

-

PEAD-RP60EA

6-7

295-1175-700

42

37-41

 17-21

-

PEAD-RP100EA(2)

10-11,2

325-1415-740

65

44-50

33,5-42

-

PEAD-RP125EA

7,1-8

325-1415-740

65

44-50

33,5-42

-

PEAD-RP140EA

14-16

325-1715-740

70

46-51

36,5-46

-

Nominal Kapasite

Boyutlar 

A¤ırlık

Ses Seviyesi

Hava Debisi

So¤utma-Isıtma

Yükseklik x Genifllik x Derinlik

Düfl-Orta1-Orta2-Yüksek

Düfl-Orta1-Orta2-Yüksek

Kw

mm

kg

dB(A)

m3/dak

Pa

Model ismi

Statik Basınç

PEAD-RP71EA

7,1-8

295-1175-740

44

20-25

37-41

-

PLA-RP35BA(1)(#2-3) (UK)

3,6-4,1

258-840-840

22

27-28-29-31

11-12-13-15

-

PLA-RP50BA(1)(#2-3) (UK)

5-6

258-840-840

22

28-29-31-32

12-14-16-18

-

PLA-RP60BA(1)(#2-3) (UK)

6-7

258-840-840

23

28-29-31-32

12-14-16-18

-

PLA-RP71BA (#2-3) (UK)

7,1-8

258-840-840

23

28-30-32-34

14-16-18-21

-

PLA-RP71BA (1) (UK)

7,1-9

258-840-841

24

28-30-32-35

14-16-18-22

-

PLA-RP100BA (1) (UK)

10-11,2

298-840-840

25

32-34-37-40

20-23-26-30

-

PLA-RP100BA(#2-3) (UK)

10-11,2

298-840-840

26

32-34-37-40

20-23-26-30

-

PLA-RP125BA (1) (UK)

12,5-14

298-840-840

25

34-36-39-41

22-25-28-31

-

PLA-RP125BA(#2-3) (UK)

12,5-14

298-840-840

27

34-36-39-41

22-25-28-31

-

PLA-RP140BA (#2-3) (UK)

14-16

298-840-840

27

36-39-42-44

24-26-29-32

-

Nominal Kapasite

Boyutlar 

A¤ırlık

Ses Seviyesi

Hava Debisi

So¤utma-Isıtma

Yx Gx D

Düfl-Ort1-Ort2-Yük

Düfl-Ort1-Ort2-Yük

Kw

mm

kg

dB(A)

m3/dak

Pa

Model ismi

Statik Basınç

Nominal Kapasite

Boyutlar 

A¤ırlık

Ses Seviyesi

Hava Debisi

So¤utma-Isıtma

Yükseklik x Genifllik x Derinlik

Düfl-Orta1-Orta2-Yüksek

Düfl-Orta1-Orta2-Yüksek

Kw

mm

kg

dB(A)

m3/dak

Pa

Model ismi

Statik Basınç

PSA-RP71GA (#1)

7,1-7,6

1900-600-270

43

40-45

15-18

-

PSA-RP100GA (#1)

10-11,2

1900-600-350

51

44-49

24-31

-

PSA-RP125GA (#1)

12,4-14

1900-600-350

51

46-51

26-33

-

PSA-RP140GA (#1)

13,8-16

1900-600-350

53

47-52

27-35

-

İç Üniteler

20



Dış Üniteler

5.0

6.0

230/Tek/50

850-840-330

53

53-55

6,35/12,7

30

30

SUZ-KA50VA(1) (TH)

(-)15  +43

(-)10  +24

SUZ-KA60VA(1)(R2) (TH)

5.7

6.9

230/Tek/50

850-840-330

53

53-55

6,35/15,88

30

30

(-)15  +43

(-)10  +24

SUZ-KA71VA(1) (TH)

7.1

8.0

230/Tek/50

850-840-330

58

53-55

9,52/15,88

30

30

(-)15  +43

(-)10  +24

PUHZ-P100VHA(1-2-3)(UK)

9.4

11.2

230/Tek/50

943-950-330(+30)

75

50-54

9,52/15,88

28

32

(-)5  +46

(-)15  +21

PUHZ-P125VHA(1-2-3)(UK)

12.3

14.0

230/Tek/50

1350-950-330(+30)

99

51-55

9,52/15,88

28

32

(-)5  +46

(-)15  +21

PUHZ-P140VHA(1-2-3)(UK)

13.6

16.0

230/Tek/50

1350-950-330(+30)

99

52-56

9,52/15,88

29.5

40

(-)5  +46

(-)15  +21

So¤utma Kapasitesi Nominal 

Isıtma Kapasitesi Nominal 

Güç Kayna¤ı

Boyutlar Y x G x D

Ses Seviyesi So¤utma-Isıtma

Boru Ba¤lantısı (Çap) Likit/Gaz 

So¤utma

Isıtma

Kw

Kw

V,Faz,Hz

mm

kg

dB(A)

mm

m

m

°C

°C

SUZ-KA35VA(1) (TH)

3.5

4.1

230/Tek/50

550-800-285

37

47-48

6,35/9,52

20

12

(-)10  +46

(-)10  +24

Dıfl Ünite Çalıflma Aralı¤ı

Model ismi

A¤ırlık

Maksimum Borulama Uzunlu¤u

Maksimum Borulama Yüksekli¤i

So¤utma Kapasitesi Nominal 

Isıtma Kapasitesi Nominal 

Güç Kayna¤ı

Boyutlar Y x G x D

Ses Seviyesi So¤utma-Isıtma

Boru Ba¤lantısı (Çap) Likit/Gaz 

So¤utma

Isıtma

Kw

Kw

V,Faz,Hz

mm

kg

dB(A)

mm

m

m

°C

°C
Dıfl Ünite Çalıflma Aralı¤ı

Model ismi

A¤ırlık

Maksimum Borulama Uzunlu¤u

Maksimum Borulama Yüksekli¤i

PUH-P71VHA(1)(UK)

8

9

230/Tek Faz/50

943 - 950 - 330(+30)

93

49-50

9,52-15,88

50

50

(-)5  +46

(-)11  +24

PUH-P71YHA(1)(UK)

8

9

400/3 Faz/50

943 - 950 - 330(+30)

93

49-50

9,52-15,88

50

50

(-)5  +46

(-)11  +24

PUH-P100VHA(1)(UK)

10

11.5

230/Tek Faz/50

943 - 950 - 330(+30)

94

50-52

9,52-15,88

50

50

(-)5  +46

(-)11  +24

PUH-P100YHA(1)(UK)

10

11.5

400/3 Faz/50

943 - 950 - 330(+30)

94

50-52

9,52-15,88

50

50

(-)5  +46

(-)11  +24

PUH-P125YHA(1)(UK)

12.3

14.3

400/3 Faz/50

1350 - 950 - 330(+30)

131

50-52

9,52-15,88

50

50

(-)5  +46

(-)11  +24

PUH-P140YHA(1)(UK)

14.2

17

400/3 Faz/50

1350 - 950 - 330(+30)

131

51-53

9,52-15,88

50

50

(-)5  +46

(-)11  +24

So¤utma Kapasitesi Nominal 

Isıtma Kapasitesi Nominal 

Güç Kayna¤ı

Boyutlar Y x G x D

Ses Seviyesi So¤utma-Isıtma

Boru Ba¤lantısı (Çap) Likit/Gaz 

So¤utma

Isıtma

Kw

Kw

V,Faz,Hz

mm

kg

dB(A)

mm

m

m

°C

°C
Dıfl Ünite Çalıflma Aralı¤ı

Model ismi

A¤ırlık

Maksimum Borulama Uzunlu¤u

Maksimum Borulama Yüksekli¤i

PUHZ-RP35VHA(1-2-4)

3.6

4.1

229 / Tek Faz / 50

600-800-300 (+23)

42

44-46

6,35-12,7

50

30

(-)5  +46

(-)11  +21

PUHZ-RP50VHA(1-2-4)

5

6

230 / Tek Faz / 50

600-800-300 (+23)

42

44-46

6,35-12,7

50

30

(-)5  +46

(-)11  +21

PUHZ-RP71VHA(1-2-4)

7.1

8

230 / Tek Faz / 50

943-950-330(+30)

67

47-48

9,52-15,88

50

30

(-)5  +46

(-)20  +21

6

7

230 / Tek Faz / 50

943-950-330(+30)

67

47-48

9,52-15,88

50

30

(-)5  +46

(-)20  +21

PUHZ-RP60VHA(1-2-4) PUHZ-RP100V(Y)HA(1-2-4)

10

11.2

1338-1050-330(+30)

116(124)

49-51

9,52-15,88

75

30

(-)5  +46

(-)20  +21

230 / Tek Faz / 50
(YKA:400 /3 Faz/50) 

PUHZ-RP125V(Y)HA(1-2-4)

12.5

14

1338-1050-330(+30)

116(126)

50-52

9,52-15,88

75

30

(-)5  +46

(-)20  +21

230 / Tek Faz / 50
(YKA:400 /3 Faz/50) 

PUHZ-RP140V(Y)HA(1-2-4)

14

16

1338-1050-330(+30)

118(132)

50-52

9,52-15,88

75

30

(-)5  +46

(-)20  +21

230 / Tek Faz / 50
(YKA:400 /3 Faz/50) 
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PUHZ-HRP71VHA(1-2)

7.1

8

230/Tek Faz/50

943 - 1350 - 330(+30)

120

52-53

9,52-15,88

75

30

(-)5  +46

(-)25  +21

PUHZ-HRP100V(Y)HA(1-2)

10

11.2

230 / Tek Faz / 50 (YHA:400 / 3 

Faz/50)

943 - 1350 - 330(+30)

120

52-53

9,52-15,88

75

30

(-)5  +46

(-)25  +21

PUHZ-HRP125YHA(1-2)

12.5

14

230 / Tek Faz / 50 (YHA:400 / 

3 Faz/50)

943 - 1350 - 330(+30)

134

52-53

9,52-15,88

75

30

(-)5  +46

(-)25  +21

So¤utma Kapasitesi Nominal 

Isıtma Kapasitesi Nominal 

Güç Kayna¤ı

Boyutlar Y x G x D

Ses Seviyesi So¤utma-Isıtma

Boru Ba¤lantısı (Çap) Likit/Gaz 

So¤utma

Isıtma

Kw

Kw

V,Faz,Hz

mm

kg

dB(A)

mm

m

m

°C

°C
Dıfl Ünite Çalıflma Aralı¤ı

Model ismi

A¤ırlık

Maksimum Borulama Uzunlu¤u

Maksimum Borulama Yüksekli¤i

So¤utma Kapasitesi Nominal 

Isıtma Kapasitesi Nominal 

Güç Kayna¤ı

Boyutlar Y x G x D

Ses Seviyesi So¤utma-Isıtma

Boru Ba¤lantısı (Çap) Likit/Gaz 

So¤utma

Isıtma

Kw

Kw

V,Faz,Hz

mm

kg

dB(A)

mm

m

m

°C

°C
Dıfl Ünite Çalıflma Aralı¤ı

Model ismi

A¤ırlık

Maksimum Borulama Uzunlu¤u

Maksimum Borulama Yüksekli¤i

PUHZ-RP100VKA(YKA)

10

11.2

230 / Tek Faz / 50
(YKA:400 / 3 Faz/50) 

1338-1050-330(+30)

116(124)

49-51

9,52-15,88

75

30

(-)5  +46

(-)20  +21

PUHZ-RP125VKA(YKA)

12.5

14

230 / Tek Faz / 50
(YKA:400 / 3 Faz/50) 

1338-1050-330(+30)

116(126)

50-52

9,52-15,88

75

30

(-)5  +46

(-)20  +21

PUHZ-RP140VKA(YKA)

14

16

230 / Tek Faz / 50 

(YKA:400 / 3 Faz/50)

1338-1050-330(+30)

118(132)

50-52

9,52-15,88

75

30

(-)5  +46

(-)20  +21

So¤utma Kapasitesi Nominal 

Isıtma Kapasitesi Nominal 

Güç Kayna¤ı

Boyutlar Y x G x D

Ses Seviyesi So¤utma-Isıtma

Boru Ba¤lantısı (Çap) Likit/Gaz 

So¤utma

Isıtma

Kw

Kw
V,Faz,Hz

mm

kg

dB(A)

mm

m

m

°C

°C
Dıfl Ünite Çalıflma Aralı¤ı

Model ismi

A¤ırlık

Maksimum Borulama Uzunlu¤u

Maksimum Borulama Yüksekli¤i

MXZ-3A54VA(E1-E2-E3-E4-E5-E6)

5.4

6.8

230 / Tek Faz / 50

710-840-330

57

46-48

6,35 x 3 / 9,52 x 3

Toplam:50; yatay:25

15/10

(-)10  +43

(-)15  +24

MXZ-4A71VA(E1-E2-E3-E4-E5-E6)

7.1

8.6

230 / Tek Faz / 50

710-840-330

58

48-50

6,35 x 4 / 9,52 x 3 +12,7 x 1

Toplam:60; yatay:25

15/10

(-)10  +43

(-)15  +24

MXZ-4A80VA(E1-E2)

8

9.4

230 / Tek Faz / 50

900-900-320

70

46-48

6,35 x 4 / 9,52 x 3 +12,7 x 1

Toplam:70; yatay:25

10

(-)10  +43

(-)15  +24

MXZ-5A100VA(E1-E2)

10

12

230 / Tek Faz / 50

900-900-320

68

51-54

6,35 x 5 / 9,52 x 4 +12,7 x 1

Toplam:80; yatay:25

15/10

(-)10  +43

(-)15  +24

MXZ-8A140VA(1-2-3)

14

16

220-230-240 / Tek Faz / 50

1350-950-330

128

47-52

9,52/15,88

(-)5  +46

(-)15  +21

Dış Üniteler

22



Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

• Low Voltage Directive 73/23/ EEC
• Electromagnetic Compatibility Directive 89/

336/ EEC

This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

HEAD OFFICE: MITSUBISHI DENKI BLDG., 2-2-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

Printed in UNITED KINGDOMBG79U581H02

The product at hand is
based on the following
EU regulations:



İTHALATÇI / İMALATÇI

UNVAN :

MERKEZ ADRES :

TELEFON / FAKS :

VERGİ NUMARASI :

HİZMET KAPSAMI :

YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN

SERDAINAVNÜ.N.S İ YETKİLİ ADI / SOYADI TEL / FAX VERGİ NO

1 TURGAY İRİZ - EGE TEKNİK
İNTİZAM MAH. DEĞİRMEN SOKAK NO:25
OSMANGAZİ/BURSA

TURGAY İRİZ 0 224 250 68 81
OSMANGAZİ
44110339162

2
KARSAN TEKNİK ISITMA VE SOĞUTMA
ELEKTRONİK GIDA TAŞIMACILIK HİZMETLERİ
VE YEMEKÇİLİK SAN. TİC. LTD.

YAHYALAR MAH. TURAN CAD. NO: 95 SAKARYA RAHMİ OSKAY
0 264 281 74 35
0 264 274 39 79

ALİ FUAT CEBESOY
5250084050

3 POLARİS TİCARET - NAİL KARAHASANOĞLU
PORTAKAL ÇİÇEĞİ SOK. NO:10/C-D
A. AYRANCI/ANKARA

NAİL KARAHASANOĞLU
0 312 438 37 82
0 312 440 40 16

HİTİT
11449993808

4 ÖZ SOĞUTMA - MUSTAFA ÖZTÜRK
SEKİÇEŞME MAH. DR.MEHMET ARMUTLU CD. NO: 26
KARAMAN

MUSTAFA ÖZTÜRK
0 338 212 06 74
0 338 212 91 62

KARAMAN
16073946916

5 HÜSEYİN TEKİN - TEKİN TİCARET
MALTEPE MAH.ATATÜRK BULV.NO:77/A
BERGAMA/İZMİR

HÜSEYİN TEKİN 0 232 633 34 67
BERGAMA
51385208260

6
TBM VİZYON-ALO KLİMA İKLİMLENDİRME
İTH.-İHR.TUR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ATATÜRK MAH. 934 SOKAK NO:13
BORNOVA/İZMİR

BİROL NURİOĞLU
0 232 351 48 88
0 232 351 48 88

BORNOVA
8330371613

7
ESEN KLİMA VE MÜH.HİZM.TUR.SAN. VE 
TİC.LTD.ŞTİ

K. DİRİK MAH. Y. İBRAHİM HAKKI CD. NO: 155/B
BORNOVA/İZMİR

MUSTAFA TOPUZ
0 232 342 65 45
0 232 342 64 24

BORNOVA
3780130939

8 ALİ GALİP SOĞUTMA
1696 SK. NO:7/B
KARŞIYAKA/İZMİR

GALİP ERCAN
0 232 364 38 48
0 232 368 11 14

KARŞIYAKA
3400032091

9
MENTAY SOĞUTMA SİSTEMLERİ
SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

MİTHATPAŞA CD. NO:1208/A
GÜZELYALI/İZMİR

İSMET TOPÇU
0 232 247 15 68
0 232 224 98 36

BALÇOVA
6150028658

10 HAN ISITMA SOĞUTMA - NÜKRETTİN AN
65/13 SK. NO: 29/A
ÜÇKUYULAR/İZMİR

NÜKRETTİN AN
0 232 259 54 79
0 232 259 70 10

BALÇOVA
680175101

11 TUĞCAN ALTUĞ-ALTUĞ MÜHENDİSLİK
CEVAT ŞAKİR CD. NO: 88/D
BODRUM/MUĞLA

TUĞCAN ALTUĞ
0 252 316 12 92
0 252 316 36 30

BODRUM
60709203096

12 DOĞUŞ SOĞUTMA KLİMA - TİMUR ULUGÖZ
MAHFE SIĞMAZ MAH. TURGUT ÖZAL BULV. BAŞTAŞ
APT. NO: 63/D SEYHAN/ADANA

TİMUR ULUGÖZ
0 322 234 43 60
0 322 235 43 14

ZİYAPAŞA
15973225442

13
AKT İKLİMLENDİRME GIDA TURİZM
İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

YEŞİLBAHÇE MAH. ÇINARLI CD. BİRCAN SİT. B BLOK 
NO:2 ANTALYA

YILDIRAY DAYANIR
0 242 316 32 02
0 242 316 09 19

ANTALYA KURUMLAR 
0390304163

14 MUSTAFA YILMAZ-YILMAZLAR KLİMA
ZERDALİK MAH. 1404 SK. PATRON ALİ APT. NO: 15/A
MERKEZ/ANTALYA

MUSTAFA YILMAZ
0 242 321 19 40
0 242 321 19 40

KALEKAPI
13252603912

15 GÜNGÖR BAYSAN
CUMHURİYET MAH. 641 SOKAK ÇELİK APT. NO:2/A
ANTALYA

GÜNGÖR BAYSAN 0 242 335 54 17
DÜDEN
46246294018

16 ŞENAY AYDIN-OKYANUS ISITMA SOĞUTMA
GÜVENLİK MAH. 261 SOK. ÖZEMEK APT NO:48/5
ANTALYA

ŞENAY AYDIN
0 242 346 33 03
0 242 346 33 08

ÜÇKAPILAR
23005262112

17 YÜCE SOĞUTMA
ARMUTLU MAH. GÜNDÜZ CD. NO:59/B
ANTAKYA/HATAY

HÜSEYİN YÜCE
0 326 223 97 91
0 326 223 25 96

23 TEMMUZ
9890279252

18 RECEP BOĞA - JAPON RECEP YENİ MAH. 19 MAYIS CD. NO: 74 ÇINAR/DİYARBAKIR RECEP BOĞA 0 412 511 24 10
ÇINAR
1790336800

19
RECEP BOĞA-İBRAHİMOĞLU ISITMA VE 
SOĞUTMA

YENİ MAH. ŞANLIURFA CAD. NO:7 KIZILTEPE/MARDİN RECEP BOĞA
0 482 312 55 99
0 482 313 55 99

KIZILTEPE
1790336800

20
GENEL ELEKTROMOTOR ENDÜSTRİYEL
ELEKTRİK MAKİNE SOĞUTMA NAKLİYE
HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ

ÇINARTEPE MAH. BÜLENT ECEVİT CAD. 69.AMBARLAR
MEVKİİ 4.KISIM ZONGULDAK

SAMİM ÖZTÜRK
0 372 268 08 64
0 372 268 41 81

UZUNMEHMET
3940441546

21 EKREM MANDAL-GÜVEN TEKNİK FUZULİ CD. HAMİKOĞLU SK. NO: 10 MALATYA EKREM MANDAL 0 422 324 21 45
FIRAT
6120003243

FerhatPaşa Mah. G99 Sok. No:46 Kat:1-2-4 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: + 90 216 66 100 66 Faks: + 90 216 661 44 47

http://www.klimaplus.com.tr  -  info@klimaplus.com.tr

0 216 661 00 66 - 0 216 661 44 47

5640438267

TS 12850 -"HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ-KLİMA SANTRALLERİ, KLİMALR, SOĞUTUCU GRUPLAR,
FAN-COİLLER, FANLAR (ASPİRATÖRLER, VANTİLATÖRLER), HAVA TEMİZLEYİCİ CİHAZLAR VE HAVA 
PERDELERİ VB. İÇİN KURALLAR"Standardına Uygun

TÜRKİYE GENELİNDE BULUNAN YETKİLİ SERVİS İSTASYON BİLGİLERİNE AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ İLETİŞİM NUMARALARINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.

SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE

KLİMAPLUS ENERJİ VE KLİMA TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FERHATPAŞA MAH.G.99 SOK.NO.46 KAT: 1-2-4 Ataşehir / İSTANBUL



İthalatcı Firma: 
KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.

FerhatPaşa Mah. G99 Sok. No:46 Kat:1-2-4 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: + 90 216 66 100 66 Faks: + 90 216 661 44 47 
info@klimaplus.com.tr http://www.klimaplus.com.tr

Servis İstasyonları ve Yedek Parça Temini : 
Cihazınızın bakım,onarım ve yedek parça ihtiyaçları için klimanızı satın aldığınız yetkili
satıcıya veya yukarıda belirtilen merkez servisimize veya şubemize başvurunuz.

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio, ingresso n. 1, Viale Colleoni, 7 
20041 Agrate Brianza (Milano), Italya 
Telefon : +39-039-60531 Faks: +39-039-6057694
E-mail:info@IT.MEE.COM
www.mitsubishielectric.it




